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ABSTRACT  IX 
 





Atualmente o consumo energético dos edifícios é um tema de relevo, estudado 
mundialmente, com o objetivo de reduzir os consumos energéticos. De forma a se 
atingirem as metas de redução de consumo energético nos edifícios, recorre-se à 
utilização de fontes de energia renovável e de soluções técnicas que promovam o 
desempenho energéticos dos edifícios, mantendo as condições de conforto térmico e 
do ar ambiente interior.  
Isto leva a uma mudança de paradigma, sustentado pela diretiva europeia EPBD 
de 2010, que promove construção de edifícios novos, NZEB, a partir de 2020.  
O presente trabalho consistiu na realização de simulação dinâmica de um 
edifício de serviços para obtenção do consumo energético anual do mesmo. Após 
obtenção do valor de consumo energético foram propostas e estudadas diferentes 
melhorias para a sua redução.  
A presente simulação permitiu chegar a um consumo anual de energia de 424,5 
MWh. Foram simuladas nove melhorias de eficiência energética cujos resultados 
permitiram alcançar um consumo de energia 243,3 MWh que corresponde a uma 
diminuição de 42,7% do mesmo. A melhoria que permitiu uma maior redução de 
consumo de energia foi a instalação de painéis fotovoltaicos, que resultou num 
consumo anual de 354,0 MWh, que corresponde a uma redução de 16,6%. Outra 
melhoria que provocou também uma redução significativa do consumo foi a 
introdução de uma UTA para climatização do ar ambiente do datacenter, cujo seu 
consumo anual foi de 361,8 MWh que corresponde a uma redução de 14,8%. 
 
PALAVRAS CHAVE 
Consumo energético, medidas de melhoria de eficiência energética, Simulação Dinâmica 
de Edifícios, Centro servidores de dados, NZEB. 

ABSTRACT  XI 
 





Nowadays the energetic consumption is a subject of matter, it has been studied 
all over the world, with the purpose of reducing the energetic consumption of the 
building. In order to achieve the goals of energy consume reduction of the buildings, we 
recur to the use of renewable energetic sources and technique solutions that promote 
the energetic performance of the buildings, keeping comfort and good quality of the 
interior environment.  
This leads to a changing of paradigm, sustained by European EPBD directive of 
2010, which promotes the construction of buildings NZEB for 2020.  
The present report consisted in the dynamic simulation of a services building to 
achieve its annual energy consumption. After obtaining the energy consumption result 
there were proposed and studied different improvement measures to reduce it. 
The present simulation allowed to obtain an annual consumption of 424,5 
MWh. Nine measures of energy efficiency were tested, which results allowed to obtain 
an energetic consumption of 243,3 MWh, which means a reduction of 42,7%. The 
measure that allowed the biggest energy consumption reduction was the installation of 
photovoltaic panels, that resulted in an annual consumption of 354,0 MWh, the 
corresponds to a 16,6% reduction. Other measure that made a significant reduction of 
the consumption was the introduction of an AHU for the air climatization of 





Energy Consumption, Measures to improve energy efficiency, Dynamic simulation of 
buildings, Datacenter, NZEB. 
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1.3 Organização do relatório 
 
 
INTRODUÇÃO  1 
 




A energia é fundamental para a humanidade. No entanto com o crescimento 
demográfico a nível mundial aumenta o consumo desta, promovendo 
consequentemente o aumento da poluição, emissão de gases e aquecimento global.  
Concomitantemente as fontes de energia fósseis escasseiam rapidamente, sendo 
a sua renovação lenta e não acompanhando a constante necessidade de suprir as 
necessidades energéticas. 
Tendo em conta estas duas problemáticas, torna-se fundamental a utilização 
racional das fontes de energia, promovendo assim, uma maior eficiência energética e 
desenvolvimento sustentável. 
O Conselho Europeu de Bruxelas de março de 2007 criou um plano estratégico 
para a ação de energia, que assenta em três objetivos fundamentais, com o intuito de 
promover o desenvolvimento sustentável. Este plano estratégico é denominado 
“Estratégia 20-20-20”, em que os seus objetivos são: reduzir 20% os consumos de 
energia e da emissão de gases com o efeito estufa; aumentar 20% a utilização de 
energias de fontes renováveis e, por consequente, o aumento de 20% da eficiência 
energética até 2020. Esta estratégia visa atingir o desenvolvimento sustentável. 
 
1.1 Contextualização  
 
Com o aumento exponencial do consumo de energia e, o rápido escasseamento 
de fontes fósseis, assim como, as respetivas consequências da utilização dos mesmos, 
torna-se imperativa e necessária a otimização energética, reduzindo assim o impacto 
ambiental e socioeconómico de uma política não regulamentada. 
Como tal, as principais causas do consumo elevado de energia, no que toca a 
edifícios de habitação e serviços, são os equipamentos elétricos, sistemas de 
climatização e de iluminação. 
Para racionalizar o consumo de energia no que toca à climatização de edifícios, 
mantendo concomitantemente o conforto térmico interior, devem utilizar-se boas 
práticas de construção, recorrendo a materiais de grande capacidade de isolamento. 
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A escolha dos materiais também deverá ter em consideração o impacto 
ambiental dos mesmos, devendo ser de preferência recicláveis. 
Outra forma de obtenção racional e benéfica de energia é o recorrer à utilização 
de energias renováveis, em detrimento das energias que utilizam combustíveis fósseis. 
Desta forma possibilitaremos uma maior eficiência energética e, menor impacto 
ambiental, garantindo menores necessidades energéticas ou, em determinados casos, 
quase nulas (NZEB). 
No contexto atual, utilizam-se programas de simulação dinâmica para: 
 Determinação dos consumos energéticos do edifício; 
 Avaliação de condições de conforto térmico; 
 Simulação de melhorias sustentáveis e inovadoras que promovam uma 
maior eficiência energética; 
 Certificação energética; 
 Projeto de sistemas energéticos; 
 
1.2 Objetivos  
  
Com a presente dissertação pretendeu efetuar-se uma simulação dinâmica de 
um edifício de serviços para determinação do consumo energético anual e estudo de 
medidas para melhoria de eficiência energética. Para tal, recorreu-se ao programa de 
simulação computacional EnergyPlus em paralelo com os programas Sketch-up e 
OpenStudio, de desenho 3D e modelação respetivamente (figura 1). 
Para a sua concretização foi necessário o cumprimento de várias etapas: 
 Caraterização detalhada do edifício 
o Localização, altitude, orientação geográfica; 
o Levantamento dos espaços (área útil e volumes); 
o Desenho do edifício e respetivas zonas térmicas. 
 Caraterização da envolvente opaca (paredes exteriores, pavimento e 
coberturas) envolvente não opaca (vãos envidraçados) e dispositivos 
de oclusão noturna e de sombreamento; 
 Caracterização da ocupação dos espaços, iluminação e 
equipamentos: densidade e perfis horários de utilização; 
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 Caracterização dos sistemas de climatização instalados: sistemas 
instalados, rendimento e perfis horários de utilização. 
 
Para obter-se o resultado do consumo anual de energia do edifício recorreu-se 
às seguintes ferramentas informáticas, representadas na figura 1: 
 Sistemas AVAC, iluminação e equipamentos: partir da interface 
Openstudio; 
 Elevadores: recorrendo à norma ISO 25745-1; 





Figura 1 – Esquema de processo de cálculo do consumo anual de energia 
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Procedeu-se à comparação dos resultados obtidos, relativos ao consumo 
energético anual, com os valores reais fornecidos pela empresa, a fim de validar o 
modelo de simulação. 
Após validação dos resultados elaborou-se e simulou-se um conjunto de medidas 
para melhorar a eficiência energética do edifício. 
 
1.3 Organização do relatório 
 
O presente documento está organizado em cinco grandes capítulos: introdução, 
revisão bibliográfica, caso de estudo de um edifício de serviços, resultados e 
conclusões. 
No primeiro capítulo é descrita a contextualização do projeto de estudo e, 
simultaneamente, identificado o objetivo principal da tese e a organização do 
relatório. 
No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica, onde são abordados os 
temas de importância para o caso em estudo. Numa primeira fase, explica-se o 
aumento da população mundial, mais expressivo nos países mais desenvolvidos, sendo 
os mesmos os maiores consumidores de energia e, consequentemente, os maiores 
produtores de poluição. De seguida é abordada a importância do desenvolvimento 
sustentável e respetivos indicadores de sustentabilidade. Na fase seguinte são 
enumeradas as medidas e metas a atingir da legislação europeia, onde constam as 
principais diretivas relacionadas com o consumo de energia. Posteriormente e mais 
especificamente, é retratada toda a evolução de legislação e política nacional, assim 
como, os objetivos a atingirem no futuro. Após isto, é abordada a importância de 
edifícios com necessidade de energias quase nulas. No final deste capítulo, é descrita a 
metodologia para realização da Simulação Dinâmica Computacional em Edifícios, assim 
como, os programas utilizados: EnergyPlus e Openstudio. 
No capítulo “Caso de Estudo de um Edifícios de Serviços” é descrito todo o 
trabalho realizado diretamente para o caso de estudo. Inicialmente é feita: a descrição 
geral do edifício, zonamento climático, caracterização da envolvente opaca e não 
opaca, sistemas de iluminação, climatização e equipamentos elétricos. 
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Na segunda parte do capítulo é apresentada a simulação energética dinâmica de 
um edifício para o caso de estudo, onde são detalhados os seguintes aspetos: 
geometria do modelo; definição de zonas térmicas; definição das soluções construtivas 
da envolvente exterior opaca e não opaca; ganhos internos (iluminação, ocupantes e 
equipamentos elétricos). 
No capítulo referente aos “Resultados”, são apresentados e analisados os valores 
dos consumos energéticos do edifício, após simulação, do antes e depois da aplicação 
das diferentes melhorias propostas.  
Por fim, foram mencionadas as conclusões relativas ao respetivo estudo 
efetuado, assim como, da aplicação das melhorias de eficiência energética propostas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Crescimento Populacional e Desenvolvimento Sustentável 
 
A população mundial encontra-se em crescimento exponencial, sendo que a 
Organização das Nações Unidas (ONU), estimou o valor de 7550 milhões de habitantes 
(ver tabela 1) em 2017 e atingirá o valor de 8551 milhões em 2030, 9772 milhões em 
2050 e 11184 milhões em 2100 [1] 




2017 2030 2050 2100 
Mundo 7 550 8 551 9 772 11 184 
Africa 1 256 1 704 2 528 4 468 
Ásia 4 504 4 947 5 257 4 780 
Europa 742 739 716 653 
América Latina e Caraíbas 646 718 780 712 
América do Norte 361 395 435 499 
Oceânia 41 48 57 72 
Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. New York: United Nations [1]. 
 
O crescimento será mais notório nos países com maior natalidade, 
pertencentes ao continente africano, assim como em países com grandes populações, 
como a Índia, Indonésia, Paquistão, Filipinas, Brasil, México, Estados Unidos da 
América e Rússia. 
O aumento demográfico, associado ao desenvolvimento social e económico 
inerente, promove uma intensificação das urbanizações. Consequentemente 
aumentam as necessidades energéticas e consumo de energia, cujas fontes naturais 
escasseiam. Outro indicador que explica o aumento das necessidades energéticas é a 
taxa de crescimento mundial do produto interno bruto (PIB).                                                    
Como se pode constatar na figura 2, espera-se que a China, os EUA e a Índia até 
2030 se tornem os países com maior crescimento do PIB no mundo. Pode concluir-se 
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que, quanto maior for PIB maior será o consumo de energia e a utilização de 
combustíveis, aumentando assim o impacto ambiental.  
 
 
Figura 2 – As 20 maiores economias no mundo em 2030 [2]. 
 
Como se pode ver na imagem da figura 3, referente ao consumo total de 
energia primária no mundo em 2017, a China, Estado Unidos e a Índia apresentam 
uma maior procura de energia primária, estando de acordo com os dados verificados 
relativos ao PIB, que mostravam estes mesmos países com os valores mais elevados. 
 
 
Figura 3 – Consumo total de energia em 2017 [3]. 
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Torna-se imprescindível promover o desenvolvimento sustentável: “aquele que 
permite às gerações presentes suprir todas as suas necessidades sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de fazerem o mesmo” [4]. 
O desenvolvimento sustentável assenta em três pilares importantes, 
constituídos pela atividade económica, o meio ambiente e o bem-estar da sociedade 
(Figura 4). Estes três elementos são imprescindíveis para a existência de um 
desenvolvimento sustentável, sendo que este só poderá existir através de uma 
evolução harmoniosa dos três, evolução essa que nem sempre é fácil de se obter. 
 
 
Figura 4 – Desenvolvimento Sustentável [5] 
 
Um dos indicadores de sustentabilidade é a Pegada Ecológica, que contabiliza a 
capacidade biológica do planeta exigida pela atividade humana (individual ou 
populacional). Quanto menor for a nossa Pegada Ecológica, menor será o impacto 
negativo nas gerações futuras. 
A necessidade de diminuir o consumo de energia a nível mundial, obriga que 
cada país tenha de criar políticas energéticas capazes alcançar metas. 
A 16 de Marco de 1998, iniciou-se a elaboração do tratado do Quioto, sendo 
oficializado em 16 de fevereiro de 2005 [6]. 
Cada país tinha de reduzir a quantidade de gases poluentes emitidos em, pelo 
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tratado tiveram que implementar medidas, entre 1998 e 2012, para redução desses 
gases: 
• Reformar os sectores de energia e transportes; 
• Promover o uso de fontes energéticas renováveis; 
• Eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos objetivos 
do Tratado; 
• Limitar as emissões de metano na gestão de resíduos e dos sistemas 
energéticos; 
• Proteger florestas e outros sumidouros de carbono. 
 
2.2 Legislação  
 
Em março de 2007, os membros do conselho Europeu apoiaram a proposta 
definida como luta global contra a alteração climática, simultaneamente melhorando a 
sua situação em termos de segurança energética e competitividade. 
Por forma a iniciar este processo, os líderes europeus decidiram então vários objetivos 
a serem atingidos em 2020 [7], cuja evolução pode-se observar na figura 5: 
• Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% relativamente aos 
níveis de 1990; 
• Aumento da quota das energias renováveis no consumo final de energia até 
20%; 
• Avançar para um aumento de 20% na eficiência energética; 
 
 
Figura 5 – Evolução legislativa de 2007 até 2020 [8] 
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Em dezembro de 2008, os líderes europeus acordaram no pacote legislativo 
Energia-Clima (“20-20-20”). 
 
Em janeiro de 2014 foi apresentado pela Comissão Europeia o quadro de ação 
relativo ao clima e energia para 2030 e propostos novos objetivos e medidas melhorar 
a economia e o sistema energético da EU. Este quadro inclui objetivos para a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, aumento da utilização de energias 
renováveis e propõe um novo sistema de governação e indicadores de desempenho 
[8]. A figura 6 mostra a evolução desde 1997 até 2030. 
Em especial, são propostas as seguintes ações: 
• O compromisso de continuar a reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, definindo um objetivo de redução de 40% até 2030 
relativamente aos níveis de 1990; 
• A fixação de um objetivo para as energias renováveis de pelo menos 
27% do consumo energético, com margem de flexibilidade suficiente para 
permitir aos Estados-Membros definir metas nacionais; 
• A melhoria da eficiência energética por meio de possíveis alterações à 
diretiva relativa à eficiência energética; 
• A reforma do regime de comércio de licenças de emissão da EU, para 
que inclua uma reserva de estabilização do mercado; 
• Indicadores-chave sobre os preço da energia, a diversificação do 
aprovisionamento, as interligações entre os Estados-Membros e a evolução 
tecnológica, para medir o progresso, com vista a um sistema energético mais 
competitivo, seguro e sustentável; 
• Um novo quadro de governação para a apresentação de relatórios por 
parte dos Estados-Membros, baseado em planos nacionais, coordenados e 
avaliados a nível da EU. 
 
Figura 6 – Evolução legislativa até 2030 [8] 
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  • O Roteiro estabelece um caminho custo-eficiente para atingir a meta 
de redução das emissões nacionais em 80% até 2050. Para lá chegar, as emissões da 
Europa devem ser 40 % abaixo dos níveis de 1990 até 2030 e 60% em 2040. 
 
Em fevereiro de 2015, a Comissão Europeia traçou o plano para a União da 
Energia baseado em cinco pilares [9]: 
 • Segurança do aprovisionamento; 
 • Mercado único de energia; 
 • Eficiência energética; 
   • Redução das emissões de gases; 
   • Investigação e o desenvolvimento. 
Pretende-se remover barreiras aos fluxos de energia transfronteiriços e, tornar 
a Europa menos dependente dos combustíveis fósseis, importados na sua maioria. Isto 
resultaria em faturas de energia mais baixas, menos poluição e na menor necessidade 
de fornecimento energético da EU. A figura 7 ilustra a evolução desde a criação do 
tratado de Quioto até 2050. 
 
Figura 7 – Evolução legislativa até 2050 [8] 
 
 
 Principais diretivas europeias relacionadas com o consumo de energia 
 
Os edifícios são responsáveis por 40% do consumo total de energia na União 
Europeia [7]. Dado este setor estar em crescimento, a tendência do consumo de 
energia é aumentar. Torna-se cada vez mais importante a redução dos consumos de 
energia e, da utilização de energia proveniente de fontes renováveis em substituição 
de recursos energéticos de origem fóssil que utilizam combustíveis como petróleo, 
carvão e gás. Assim consegue-se reduzir as emissões de gases poluentes causadores do 
efeito estufa e não estar tão dependente de importação de recursos para produção de 
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energia primária. Para tal, é preciso promover a eficiência energética nos edifícios, 
usando materiais, soluções construtivas e equipamentos energeticamente mais 
eficientes. 
Com o intuito de minimizar o impacto ambiental provocado pela utilização de 
energia, foram criadas pelo Conselho Europeu, diretivas relativas (figura 8):  
• Ao desempenho Energético dos edifícios Energia Performance o Buildings 
Directive (EPBD) nomeadamente a diretiva de 2002/91EC e posterior revogação 
2010/31 EU;  
 • À eficiência energética na utilização final e aos serviços energéticos Energy 
Service Directive (ESD) nomeadamente a diretiva de 2006/32/CE;  




Figura 8 – Diretivas europeias relacionadas com o setor Energia e/ou Edifícios. 
 
A diretiva relativa ao desempenho energético de edifícios 2002/91/CE tem 
como principais objetivos: 
• Um método para o cálculo do desempenho energético de edifícios, 
requisitos mínimos para os edifícios já existentes quando existisse uma grande 
reabilitação e para os novos edifícios que apresentem uma grande dimensão 
com mais de 1000m2.  
Esta diretiva foi revogada pela 2010/31/UE, estabelecendo metas mais 
ambiciosas para os edifícios novos e existentes remodelados [11]: 
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• Pacote Legislativo, designado “20-20-20 em 2020, abordado 
anteriormente neste mesmo trabalho. 
• As grandes intervenções em edifícios existentes, constituem uma 
oportunidade para tomar medidas rentáveis para melhorar o desempenho 
energético. Abolição do limite de 1000 m2 para a aplicação dos regulamentos 
em casos de grandes remodelações; 
• Apresentação da classe energética na publicidade ao edifício a partir 
do momento em que seja colocado no mercado; 
• Afixação de certificados energéticos na entrada dos edifícios públicos 
e Auditorias Periódicas: 
 Área útil superior 500 m2 de área útil em 2012;   
 Área útil superior 250 m2 de área útil em 2015. 
• Requisitos mínimos baseados em critérios de viabilidade económica ao 
longo do ciclo de vida do edifício:  
 Desempenho energético dos edifícios;  
 Elementos construtivos da envolvente;   
 Sistemas técnicos. 
• Metas nacionais ambiciosas e planos de incentivos para recuperação 
do parque edificado existente e para construção de novos “edifícios energia 
quase zero”; 
• Obrigatoriedade de, a partir 2020, todos os novos edifícios 
apresentarem um balanço energético próximo do zero e para edifícios públicos 
a partir 2018. 
 
A figura 9, mostra a evolução esperada do consumo de energia nos edifícios até 
2020. A partir desta data, estes deverão ser concebidos de modo a ter necessidades 
quase nulas. Para tal, a energia a utilizar deve ser proveniente de fontes renováveis. 
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Figura 9 – Evolução do consumo de energia [5]. 
A diretiva de EED 2012/27/EU, tem como objetivos [11]: 
• Promoção da eficiência energética na União Europeia, a fim de 
assegurar a realização do objetivo em 2020 de 20% sobre a eficiência 
energética e para abrir o caminho para novas melhorias para além dessa data. 
• Estratégia de longo termo para a reabilitação do setor dos edifícios;  
• Setor público – Taxa de renovação de 3%/ano para os edifícios do 
Governo central (ou medidas alternativas); 
• Auditorias energéticas e programas para as PME se submeterem às 
mesmas. 
 
Em termos de legislação nacional, a Certificação Energética e da Qualidade do 
Ar Interior nos Edifícios (SCE), resulta da transposição da Diretiva nº 2002/91/CE de 16 
de Dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos edifícios [12].Essa 
diretiva estabelece que os Estados-Membros da União Europeia devem implementar 
um sistema de certificação energética, de forma a informar o cidadão sobre a 
qualidade térmica dos edifícios, aquando da construção, venda ou do arrendamento 
dos mesmos, exigindo também que o sistema de certificação abranja igualmente todos 
os grandes edifícios públicos e, edifícios frequentemente visitados pelo público. 
Na sequência da imposição da transposição da Diretiva 2010/31/EU, o SCE é 
revogado pelo Decreto-Lei n. º118/2013 e demais legislações complementares, tendo 
também sido revogados o RCCTE e o RSECE mediante a publicação do RECS. Os atuais 
regulamentos SCE, REH e RECS encontram-se agora dispostos num único diploma, ao 
contrário dos seus antecessores que eram divididos em três, promovendo uma melhor 
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harmonia conceptual e terminológica. Outra alteração é o facto de se ter definido que 
o âmbito de aplicação de REH é exclusivo para edifícios de habitação e o RECS para 
edifícios de comércio e serviços. Os requisitos e avaliação de desempenho energético 
dos edifícios sofrem também alterações, passando a fundamentar-se nos seguintes 
pilares: para os edifícios de habitação destaca-se o comportamento térmico e a 
eficiência dos sistemas, ao passo que para os edifícios de comércio e serviços a estes 
pilares acrescem ainda a instalação, condução e manutenção dos sistemas técnicos 
(Decreto-Lei 118/2013).  
 A figura 10, mostra a evolução da legislação nacional, desde 1990 até 2013, 
com a indicação das principais diferenças nos regulamentos. 
 
 
Figura 10 – Evolução Legislativa em Portugal [13] 
 
Apesar da evolução favorável, Portugal continua a exibir um elevado grau de 
dependência externa, pelo que o papel da eficiência energética e das FER é essencial. 
Ao longo dos anos, os sucessivos governos de Portugal têm vindo a estabelecer um 
conjunto de medidas estratégicas para o setor de energia, de modo a reduzir a 
dependência energética externa, aumentar a eficiência energética e reduzir as 
emissões de CO2 [14]. 
No domínio da eficiência energética, foi definido em 2008 o Plano Nacional de 
Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e, em 2010, foi apresentado o Plano 
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Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), no domínio das fontes 
renováveis. Em 2013, ambos foram revistos e pensados em conjunto, estabelecendo-
se novos objetivos, de modo a que Portugal possa cumprir os compromissos assumidos 
de forma economicamente mais racional [14]. 
 
Figura 11 – Metas atingir em 2020 [14]. 
 
Com estes novos planos, em termos de eficiência energética, Portugal tem 
como meta geral a redução no consumo de energia primária em 25% e a meta de 
redução de 30% na Administração Pública (figura 11). Relativamente à utilização de 
energia proveniente de fontes endógenas renováveis, Portugal tem de atingir uma 
meta de 31% no consumo final bruto de energia e de 10% no setor dos transportes, 
até 2020. Estas metas vão além dos objetivos da União Europeia para 2020, o que 
demonstra o compromisso de Portugal no combate às alterações climáticas [14]. 
No que respeita à Eficiência Energética, o PNAEE 2016 pretendem uma 
poupança induzida de 8,2%, próxima da meta indicativa definida pela União Europeia 
de 9% de poupança de energia até 2016 [15]. Os contributos na redução dos consumos 
energéticos estão distribuídos pelos vários sectores de atividade. Depois dos 
resultados do PNAEE 2008, o atual Plano passa a abranger seis áreas específicas: 
Transportes, Residencial e Serviços, Indústria, Estado, Comportamentos e Agricultura, 
que agregam um total de dez programas, com um leque de medidas de melhoria da 
eficiência energética, orientadas para a procura energética e que, de uma forma 
quantificável e monitorizável, visam alcançar os objetivos propostos. 
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No que respeita o PNAER 2020, o plano prevê uma redução de 18% na capacidade 
instalada em tecnologias baseadas em fontes renováveis (FER) face a 2010, com a 
quota de eletricidade de base renovável no novo PNAER a ser superior (60% vs. 55%), 
tal como a meta global a alcançar, que deverá situar-se em 35 % (face à meta de 31 %) 
e no caso dos transportes 11,3 % [16]. 
2.3 Edifícios com necessidade de energia quase-nulas (NZEB) 
 
De acordo com a Diretiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e Concelho de 19 
de maio de 2010, a partir de 2018 e 2020, edifícios públicos e edifícios novos, 
respetivamente, deverão ser altamente eficientes e ter balanço energético quase do 
zero - Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). 
Isto significa que o edifício terá que ter um desempenho energético muito 
elevado, onde as necessidades de energia quase nulas deverão ser cobertas em grande 
medida por energia proveniente de fontes renováveis, produzidas no local ou nas 
proximidades [7]. O conceito NZEB é interpretado então como um meio para reduzir as 
emissões de CO2 e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Apesar de esta 
tendência não ser muito comum nos países desenvolvidos, este tipo de edifícios está a 
ganhar uma grande importância e uma boa integração a nível mundial. 
Desta forma um edifício NZEB energético é um edifício em que as necessidades 
de energia para climatização, produção de águas quentes sanitárias e outros são 
asseguradas em grande parte por energia renovável térmica e/ou elétrica e, a 
diferença entre as necessidades de energia do edifício e a produção de energia 
renovável é a menor possível, de modo a que se mantenha um equilíbrio energético 
(ver figura 12). 
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Figura 12 – Representação de uma possível definição de NZEB [ [17]. 
 
  Um edifício para ser considerado de balanço energético quase zero, deve ter 
necessidades e produção de energia que lhe permita estar nas faixas cinza da Figura 13 
ou verde da Figura 14. Estes edifícios devem estar abaixo da linha de balanço 
energético zero, ou sobre a mesma, onde os edifícios cobrem a totalidade das suas 
necessidades de energia e, acima, da linha limite de balanço energético quase nulo. 
Para além destes limites, os edifícios não podem ter um valor de necessidades 
energéticas superiores aos impostos pelos regulamentos. 
 
Figura 13 – Balanços energéticos zero [17]. 
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Figura 14 - Quase” zero em função das necessidades e produção energéticas [17]. 
 
 A diminuição das necessidades energéticas dos edifícios será alcançada através 
de estratégias de conceção, novas tecnologias construtivas, sistemas eficientes e uma 
boa integração urbana (Figura 15).  
 
 
Figura 15 – Diminuição das necessidades energéticas de NZEB [17]. 
 
 
2.4 Simulação Dinâmica em Edifícios 
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A simulação dinâmica é um método de análise computacional que permite os 
consumos energéticos do edifício, para além de determinar as cargas térmicas e as 
suas diversas componentes, permite determinar o consumo energético do sistema de 
climatização assim como o consumo global do edifício. Possibilitando, deste modo, 
testar várias soluções, vários materiais, diferentes orientações do edifício, vários tipos 
de sistemas de climatização a instalar, para assim conseguir minimizar a potência 
necessária da instalação, o seu consumo e o consumo do próprio edifício. 
Neste contexto, a simulação dinâmica em edifícios, tornou-se extramente 
importante nas tomadas de decisão na fase de projeto de edifícios novos ou na 
reabilitação de edifícios existentes, podendo ser pertinentes no desempenho térmico 
desses edifícios e podendo significar importantes poupanças de energia. O resultado 
desse desempenho térmico, depende de vários fatores, como as características e 






 Simulação energética recorrendo ao EnergyPlus 
 
O programa de simulação energética dinâmica de edifícios utilizado neste trabalho 
foi o EnergyPlus. Trata-se de um programa opensource que foi desenvolvido no final de 
1970 e início de 1980 pelo departamento de Energia dos EUA [18]. Este software, para 
além de ser acreditado pela norma 140-2004 da ASHRAE para a simulação energética 
de edifícios, ainda permite um elevado rigor e versatilidade de simulação, tornando-se 
a solução ideal para este trabalho.  
Deste modo, será possível: 
• A otimização de diferentes soluções construtivas para as envolventes opacas 
e não opacas, analisando o comportamento térmico do edifício e o seu impacto no 
conforto dos ocupantes, assim como, comportamento energético. 
• A otimização de soluções de sistemas de iluminação, ventilação, climatização 
e análise do impacto no consumo energético. 
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• Possibilidade de o utilizador definir o timestep para a interação entre zonas 
térmicas e o ambiente; timesteps variáveis para interações entre zonas térmicas e os 
sistemas AVAC; 
A estrutura do EnergyPlus apresenta três componentes principais:  
1. Gestor de simulações, que controla todo o processo de simulação;  
2. Módulo de simulação do balanço de calor e massa: este módulo faz a 
simulação do balanço térmico do edifício, tendo em conta fatores como a 
transferência de calor por condução, transferência de calor por convecção, 
infiltrações, etc.;  
3.  Módulo de simulação dos sistemas do edifício: realiza a simulação do 
sistema AVAC, do sistema fotovoltaico e de outros sistemas energéticos.  
 
O gestor de simulações faz a integração destes dois módulos, funcionando 
como interface na troca de dados. A estrutura do EnergyPlus com os seus respetivos 
módulos pode ser apreciada na figura 16. 
 
 
Figura 16 – Modularidade do EnergyPlus [19]. 
 
Um dos pontos fortes do EnergyPlus é a integração das cargas, sistemas e 
planos de arquitetura na mesma simulação. O diagrama da figura 17, mostra uma vista 
geral sobre estes importantes elementos na simulação energética de um edifício. 
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Figura 17 – Elementos Internos [19]. 
 
O EnergyPlus necessita de vários dados de entrada que caracterizam o edifício 
em estudo, nomeadamente a sua geometria, materiais constituintes, entre outros. 
Também é necessário fornecer o ficheiro climático da região pretendida que, contém a 
informação detalhada do meio ambiente local, como a temperatura, humidade, 
radiação solar, entre outros. No entanto, o EnergyPlus não possui uma interface de 
acesso fácil para a introdução de dados e obtenção de resultados. Para poder 
contornar este obstáculo, recorre-se à aplicação informática OpenStudio que, permite 
a interface entre o utilizador e o EnergyPlus e, transferir os parâmetros construtivos 
dos edifícios, definição de horários de funcionamento de equipamentos e sistemas 
climatização para o EnergyPlus.  
 
O Openstudio permite as seguintes vantagens na elaboração de uma simulação 
dinâmica: 
• Permite a integração com o programa de desenho SketchUp, 
facilitando a criação e visualização do modelo que será analisado pelo software 
EnergyPlus. 
• Simplificar o processo de introdução de dados para a simulação 
EnergyPlus; 
• Possui uma extensa biblioteca com referências a materiais, 
equipamentos de climatização. 
Finalmente, o EnergyPlus permite obter os resultados da simulação: 
• Temperaturas (do ar interior, média radiante e operacional); 
•Consumo energético detalhado (aquecimento, arrefecimento 
ambiente, ventilação, iluminação, equipamentos etc.) e formas de energia 
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utilizadas no edifício (eletricidade, gás natural, propano ou butano, biomassa, 
entre outras). 
 
A figura 18, indica sequência de utilização de ferramentas informáticas a 
utilizar, para realização da simulação dinâmica do edifício. 
 
Figura 18 – Ferramentas informáticas utilizadas por ordem de utilização 
 
 No caso da figura 19, esta representa o fluxograma da integração e interação 
dos diferentes programas, nomeadamente SketchUp, Openstudio e EnergyPlus 
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 Método do balanço energético HBM – Heat Balance Method 
 
O método utilizado pelo programa EnergyPlus, para o cálculo da carga térmica é o 
método do balanço energético HBM que, tem como base um balanço energético 
aplicado às superfícies interiores e exteriores, da envolvente opaca e envidraçada e, ao 
ar interior da zona [21]. 
O método HBM pressupõe algumas aproximações, nomeadamente:   
o Temperaturas interiores uniformes nas zonas;   
o Superfícies radiativas difusas;   
o Condução unidimensional através das superfícies. 
 
Este método pode ser decomposto em quatro processos distintos, a saber:   
o Balanço energético às superfícies exteriores;   
o Condução de energia através das paredes;   
o Balanço energético às superfícies interiores;   
o Balanço energético ao ar. 
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O balanço energético às superfícies exteriores pode ser traduzido pela seguinte 
equação: 
     
      
       
     
      (1) 
Em que: 
     
 = Fluxo de radiação absorvida (direta e difusa) (q/A), W/m2; 
    
  = Fluxo de radiação de longo comprimento de onda resultante das trocas entre a 
superfície exterior e a atmosfera W/m2; 
     
 = Fluxo de energia resultante das trocas da convecção entre a superfície e o ar, 
W/m2; 
   
 = Fluxo de energia resultante da condução através da parede, W/m2; 
 
O balanço energético às superfícies interiores pode ser traduzido pela seguinte 
equação: 
    
     
      
     
      
       
     (2) 
Em que: 
    
  = Fluxo de energia resultante das trocas de radiação de longo comprimento de 
onda entre a superfície e a zona, W/m2; 
   
 = Fluxo de energia resultante das trocas de calor de pequeno comprimento de 
onda entre a iluminação e as superfícies da zona, W/m2; 
    
 = Fluxo de energia resultante das trocas de calor de longo comprimento de onda 
entre os equipamentos e as superfícies da zona, W/m2; 
   
  = Fluxo de energia resultante da condução através da parede, W/m2; 
    
  = Fluxo de energia resultante da absorção de radiação solar pela superfície, W/m2; 
     
  = Fluxo de energia transmitido por convecção ao interior da zona, W/m2. 
 
No que diz respeito ao balanço energético referente ao ar interior da zona, 
apresenta-se em seguida a equação representativa do processo. 
 
                      (3) 
 
Em que: 
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      = Transferência de calor por convecção das superfícies para o ar, W; 
    = Fracção convetiva das cargas internas do espaço, W; 
    = Cargas térmicas sensíveis resultantes das ventilações e das infiltrações de ar, W; 
    = Transferência de calor do e para o sistema de AVAC, W. 
 
Este método admite que se defina pelo menos uma zona com uma determinada 
temperatura de conforto definida (zona térmica). Esta zona é conotada com quatro 
paredes, uma cobertura e um pavimento, que tanto podem ser interiores como 
exteriores, incluindo o efeito de inércia térmica dos elementos construtivos. O 
processo de balanço energético para esta zona genérica envolve análises de 24 horas 
por dia às temperaturas interiores e exteriores, às superfícies da zona e ao sistema de 
AVAC. No que diz respeito às cargas internas, é fundamental especificar as parcelas 
sensíveis e latentes com o tipo de geração. 
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3 CASO DE ESTUDO DE UM EDIFÍCIO DE SERVIÇOS 
 
Neste capítulo, no ponto 3.1 apresenta-se a caraterização e descrição do edifício: 
identificação do edifício; descrição geral; zonamento climático, caraterização das 
envolventes opacas e não opacas; sistemas de iluminação; climatização e ocupação. 
No ponto 3.2, será descrito o procedimento para a realização da simulação 
dinâmica do edifício. 
 
3.1 Caraterização do Edifício 
 
3.1.1 Identificação do Edifício 
 
O Edifício Administrativo de uma empresa (figura 20) encontra-se localizado num 
Polo Industrial, cuja sua identificação é: 
 
 Morada: Rua R. Arroteia, 4466-952 São Mamede de Infesta 
 Tipologia: Edifício de serviços  
 Coordenadas GPS: 41.19641 Norte, 8.629003 Oeste; 
 
 
Figura 20 – Edifício de estudo  
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3.1.2 Descrição geral do Edifício 
 
O edifício de estudo localizado no Polo industrial da Arroteia, situado em Leça do 
Balio, concelho de Matosinhos, a uma altitude de 82 metros relativamente ao mar e 
uma distância à costa de 6,8 km (figura 21). 
Trata-se de um edifício de profundidade cerca de 36 metros de comprimento, 
que se entende no sentido Norte-Sul, apresentando a fachada principal orientada a este, 
com iluminação Nascente-Poente. A figura 22, mostra a orientação do edifício, e a sua 
respetiva rotação do edifício em relação a norte. 
 
 
Figura 21 – Distância do edifício à costa  
 
 
Figura 22 – Orientação do Edifício  
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O ano de construção do edifício é 1984, tendo sido alvo de uma remodelação 
durante o ano de 2010 a nível de acabamentos/revestimentos, introdução de ar novo 




Figura 23 – Alguns exemplos de espaços do edifício: a) Sala de espera; b) Escadas c)Sala de café; d)Sala de informática; 
e)Corredor; f) Auditório 
 
O edifício apresenta a envolvente exterior do edifício de cor clara, 
desenvolvendo-se por quatro pisos com a integração vertical a ser realizada com recurso 
a escadas e meios de elevação mecânica (elevadores). A entrada do edifico (piso 1) faz-
se a partir de uma guarda-vento abrigado por uma marquise, que se abre para um 
amplo átrio que se liga ao hall de escada e elevadores. 
 
No anexo A, encontram-se definidas as áreas úteis e volumes de cada espaço, 
para os vários pisos do edifício. 
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A figura 24, é uma representação em planta do piso 1, em que este possui uma 
área útil (soma das áreas, medidas em planta de todos os compartimentos) aproximada 
de 436 m2, utilizada para circulações internas, posto de transformação, instalações 
sanitárias, gabinetes de escritórios, uma sala de espera, reprografia, arrumos interiores 
e um espaço destinado ao Datacenter. 
 
 
Figura 24 – Identificação dos espaços- piso 1  
 
O piso 2 tem uma área de 451 m2 e é constituído essencialmente por espaços 
como: gabinetes, sala de reuniões, instalações sanitárias, auditório, corredor para 
circulação interna e caixa de elevadores (ver figura 25). 
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Figura 25 – Identificação dos espaços- piso 2  
 
Nos pisos 3 e piso 4, as áreas são aproximadamente iguais, cerca de 430 m2. 
Estes pisos são constituídos por espaços do tipo gabinetes, sala de reuniões, instalações 
sanitárias, bares, corredores para circulação interna e caixa de elevadores (figuras 26 e 
27). 
Em todos os andares existem instalações sanitárias, que se localizam junto ao hall de 
escadas e elevadores. 
 
Figura 26 – Identificação dos espaços- piso 3  
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Figura 27 – Identificação dos espaços- piso 4  
 
A área útil total do edifício é aproximadamente 1750 m2. O pé direito dos 
quatros pisos é de 2,7 m. Existe um teto falso em cada piso, localizado na zona de 
corredores em que o pé direito é de 2,4 m (como é possível observar na figura 28). 
 
 
Figura 28 – Representação em corte- Pé direito de cada piso  
 
Na tabela 2 estão identificadas as áreas dos envidraçados presentes no edifício, 
assim como as áreas das paredes da envolvente exterior de cada fachada para as 
diferentes orientações.  
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Figura 29 – Identificação de envidraçados e paredes exteriores: a)Fachada Este; b)Fachada Sul; c)Fachada Oeste; 
d)Fachada Norte 
 
A tabela 2, apresenta os valores da área da parede exterior, área envidraçada e a 
respetiva percentagem de área envidraçada segundo a orientação de cada fachada. A 
área maior de envidraçados encontra-se na fachada este, ou seja, na fachada principal. 
 
Tabela 2 – Percentagem de área envidraçada por orientação de fachada. 
 Norte Sul Oeste Este 
Área parede exterior, Apext(m
2) 195,2 211,0 395,0 345,6 
Área envidraçada, Aenv.(m
2) 45,0 21,9 104,8 139,1 
Aenv / Apext (%) 23,0 10,4 26,5 40,0 
 
3.1.3 Zonamento Climático 
 
O zonamento climático do País baseia-se na Nomenclatura das Unidades 
Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) de nível III, cuja composição por municípios tem 
por base o Decreto-Lei nº 68/2008 de 14 de Abril de 2008, entretanto alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 85/2009, de 3 de abril e pela Lei n.º 21/2010 de 23 de Agosto, e está 
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detalhado na Tabela 01 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013. Como o edifício se 
situa em Matosinhos, isto faz corresponder ao NUT III - Grande Porto. 
 
 Estação de aquecimento 
 
Os valores de referência e declives para ajustes em altitude, para a estação de 
aquecimento, estão tabelados por NUTS III na Tabela 04 do Despacho (extrato) n. 
º15793-F/2013, como é possível visualizar na tabela 3. 
 
 
Tabela 3 – Extrato da Tabela 04 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 
 
GD é o número de graus-dias, na base de 18 °C, correspondente à estação 
convencional de aquecimento, que para o NUTS III do "Grande Porto" toma o valor de 
referência (GDREF ) de 1250 °C e declive para ajustes em altitude, a=1600 °C/km 
.Aplicando a equação seguinte, obtém-se: 
                    
                                  
 
Quanto à duração da estação de aquecimento, (M): 
                 
                              
 
Temperatura exterior média do mês mais frio da estação de aquecimento:  
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 Estação arrefecimento 
 
Os valores de referência, para a estação de arrefecimento, estão tabelados por 
NUTS III na Tabela 05 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013, como é possível 
observar na tabela 4. 
 
 
Tabela 4 – Extrato da Tabela 05 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 
 
Temperatura exterior média  
 
                         
                                   
 
Definidos os parâmetros climáticos, procede-se à determinação das zonas 
climáticas de Verão e de Inverno. A partir do número de graus-dias (GD), na base de 
     , correspondente à estação convencional de aquecimento, obtêm-se as zonas 
climáticas de inverno através da Tabela 02 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013, de 
acordo com a tabela 5: 
 
 
Tabela 5 – Extrato da Tabela 02 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 
 
As zonas climáticas de Verão são definidas a partir da temperatura média 
exterior correspondente à estação convencional de arrefecimento         , conforme se 
verifica na Tabela 03 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013, (ver tabela 6) 
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Tabela 6– Tabela 03 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 
 
O edifício em estudo localiza-se numa zona   , pois         e numa zona   , 
visto que                      . Na tabela 7, é possível visualizar os dados 
climáticos relativos ao edifício. 
 











3.1.4 Caraterização dos elementos da envolvente do edifício 
 
 Envolvente Opaca 
 
A caracterização térmica da envolvente do edifício, nomeadamente dos 
parâmetros construtivos (coeficiente de transmissão térmica da envolvente) foi 
realizada com base na publicação “Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos 
de Envolvente de Edifícios do LNEC e RECS”. Pretende-se descrever as características 
construtivas do edifício, atendendo ao seu ano de construção, bem como as suas 
características geométricas. Considerou-se que a sua tipologia construtiva não possui 
isolamento térmico.  
Descreveram-se as propriedades dos elementos constituintes, relativos às 
paredes exteriores, paredes interiores, pavimentos e coberturas.  
Nuts III Grande Porto 
Concelho Matosinhos 
Zona Climática Inverno I1 
Nº Graus-Dia, °C. Dias 1231 
Duração Estação de aquecimento, meses 6,2 
Temperatura média Inverno, °C 10,0  
Zona Climática Verão V2 
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A definição das envolventes do edifício, foram definidas de acordo com o código 
de cores na Tabela 8, segundo os padrões de representação do RECS. A definição dos 
tipos de envolventes e respetiva constituição é de grande importância para possibilitar o 
cálculo dos coeficientes de transferência de calor.  
 
Tabela 8 – Código de cores para a definição das envolventes 
 
 
As figuras 30, 31, 32 e 33 ilustram a definição das envolventes relativamente aos 








Figura 31 – Definição das envolventes- piso 2  
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Figura 32 – Definição das envolventes- piso 3  
 
Figura 33 – Definição das envolventes- piso 4  
 
Na figura 34 está representado um corte transversal que, tem como objetivo 
caraterizar algumas envolventes do edifício, nomeadamente: pavimento do piso 1, 
cobertura do edifício e as paredes exteriores. 
 
 
Figura 34 – Definição das envolventes - corte transversal  
 
 Paredes Exteriores – “PE1” 
 
As paredes exteriores dos pisos 2, 3 e 4, existentes nas várias fachadas são 
constituídas por: um reboco de argamassa não tradicional de espessura de 20 mm, tijolo 
furado de espessura 110 mm, uma caixa-de-ar não ventilada de 90 mm, tijolo furado de 
CASO DE ESTUDO DE UM EDIFÍCIO DE SERVIÇOS  45 
 
Estudo de Medidas de Eficiência Energética para um Edifício de Serviços  Fernando Batista 
 
200 mm, reboco de argamassa tradicional de espessura de 20 mm, como é possível 
observar na figura 39. 
 
 
Figura 35 – Pormenor das paredes da envolvente exterior – PE1 
 
Nas tabelas 9 até à tabela 17, estão representados os valores das propriedades 
térmicas dos diferentes constituintes, assim como os valores dos coeficientes de 
transmissão térmica para as respetivas soluções construtivas. 
 




























Resistência superficial exterior - - 0,04 
0,85 
Argamassa e reboco não tradicional 0,020 0,8 0,025 
Tijolo furado 0,110 0,407 0,270 
Resistência de ar não ventilado 0,090 0,5 0,18 
Tijolo furado 0,200 0,385 0,520 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,115 
Resistência superficial interior - - 0,130 
Resistência térmica total 1,180 
 
 
 Paredes Exteriores – “PE2” 
 
As paredes exteriores do piso 1, estão em contato diretamente com o solo, são 
constituídas por: uma camada exterior de reboco de argamassa não tradicional de 20 
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mm, betão armado de 300 mm e de uma camada interior de reboco de argamassa 
tradicional de 10 mm, como é possível visualizar na figura 36. 
 
Figura 36 – Pormenor das paredes da envolvente exterior – PE2 




























Resistência superficial exterior - - 0,040 
2,83 
Argamassa e reboco não tradicional 0,020 0,8 0,025 
Betão armado 0,300 2,000 0,150 
Argamassa tradicional 0,01 1,3 0,008 
Resistência superficial interior - - 0,130 
Resistência térmica total 0,353 
 
 
 Paredes Exteriores – “PE3” 
 
As paredes exteriores na zona dos gabinetes dos pisos 2, 3 e 4, existentes nas 
várias fachadas são constituídas por: um reboco de argamassa não tradicional de 
espessura de 20 mm, tijolo furado de espessura 110 mm, uma caixa-de-ar de 90 mm, 
tijolo furado de 200 mm, reboco de argamassa tradicional de espessura de 20 mm e 
placa de aglomerado de 10 mm no interior da parede, como é possível observar na 
figura 37. 
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Figura 37 – Pormenor das paredes da envolvente exterior – PE3 
































Resistência superficial exterior - - 0,04 
0,84 
Argamassa e reboco não tradicional 0,020 0,8 0,025 
Tijolo furado 0,110 0,407 0,270 
Resistência de ar não ventilado 0,090 0,5 0,18 
Tijolo furado 0,200 0,385 0,520 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,115 
Placa de aglomerado 0,010 1,400 0,007 
Resistência superficial interior - - 0,130 
Resistência térmica total 1,188 
 
 Paredes Interiores – “PI 1” 
 
As paredes interiores dos pisos 1, são constituídas por: um reboco de argamassa 
tradicional de espessura de 10 mm, betão armado de 300 mm, reboco de argamassa 
tradicional de espessura de 10 mm, como é possível visualizar na figura 38. 
 
Figura 38 – Pormenor das paredes da envolvente interior – PI1 
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Resistência superficial interior - - 0,130 
2,35 
Argamassa e reboco tradicional 0,010 1,300 0,008 
Laje Betão armado 0,300 2,000 0,150 
Argamassa e reboco tradicional 0,010 1,300 0,008 
Resistência superficial interior - - 0,130 
Resistência térmica total 0,425 
 
 Paredes Interiores- “PI2” 
 
As paredes interiores dos pisos 1, relativas às salas de espera são constituídas 
por: aglomerado de madeira de espessura 10 mm, reboco de argamassa tradicional de 
espessura de 10 mm, betão armado de 300 mm, reboco de argamassa tradicional de 
espessura de 10 mm e aglomerado de madeira de espessura 10 mm, como é possível 
observar na figura 39. 
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Tabela 13 – Características das paredes da envolvente interior – PI2 
 
 
 Paredes Interiores – “PI3” 
 
As paredes interiores da casa de banho, relativas às salas de espera são 
constituídas por: aglomerado de madeira de espessura 10 mm, reboco de argamassa 
tradicional de espessura de 10 mm, betão armado de 300 mm, reboco de argamassa 
tradicional de espessura de 10 mm e aglomerado de madeira de espessura 10 mm, 
azulejo de espessura de 8 mm, como é possível observar na imagem da figura 40. 
 
 
































Resistência superficial interior - - 0,130 
2,27 
Placa de aglomerado 0,010 1,400 0,007 
Argamassa e reboco tradicional 0,010 1,300 0,008 
Laje Betão armado 0,300 2,000 0,150 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,008 
Placa de aglomerado 0,010 1,400 0,007 
Resistência superficial interior - - 0,130 
Resistência térmica total 0,44 
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 Paredes Interiores – “PI4” 
 
As paredes interiores dos gabinetes são constituídas por: aglomerado de madeira 
de espessura 10 mm, lã de rocha de espessura de 10 mm e de aglomerado de madeira 
de espessura de 10 mm, como é possível visualizar na figura 41. 
 
Figura 41 – Pormenor das paredes da envolvente interior – PI4 



































Resistência superficial interior - - 0,130 
2,40 
Azulejo 0,008 1,300 0,006 
Argamassa e reboco tradicional 0,010 1,300 0,008 
Laje Betão armado 0,300 2,000 0,150 
Argamassa e reboco tradicional 0,010 1,300 0,008 
Placa de aglomerado 0,010 1,400 0,007 
Resistência superficial interior - - 0,130 



























Resistência superficial interior - - 0,130 
0,56 
Placa de aglomerado 0,010 1,400 0,007 
Lã de rocha 0,060 0,040 1,500 
Placa de aglomerado 0,010 1,400 0,007 
Resistência superficial interior - - 0,130 
Resistência térmica total 1,774 
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 Cobertura – “COB 1” 
 
A cobertura do edifício é constituída por: betão celular de espessura de 100 mm, 
betão armado de espessura de 300 mm e reboco de argamassa tradicional de espessura 
de 20 mm. 
 
 
Figura 42 – Pormenor da cobertura da envolvente exterior – COB 1 




































Resistência superficial interior - - 0,100 
1,36 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,015 
Laje Betão armado 0,3 2,000 0,150 
Betão Celular 0,1 0,270 0,370 
Resistência superficial Local Não 
Aquecido 
- - 0,100 
Resistência térmica total 0,736 
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 Pavimento – “PAV 1” 
 
Os pavimentos dos vários pisos do edifício são constituídos por: alcatifa e 
argamassa de espessura de 10 mm, laje de betão armado espessura de 300 mm, e 
argamassa de espessura de 20 mm, como é possível ver na figura 43. 
 
Figura 43 – Pormenor do pavimento da envolvente interior – PAV1 








































Resistência superficial interior - - 0,100 
1,85 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,015 
Laje Betão armado 0,300 2,000 0,150 
Argamassa e reboco tradicional 0,010 1,300 0,008 
Alcatifa 0,010 0,060 0,167 
Resistência superficial Local Não Aquecido - - 0,100 
Resistência térmica total 0,540 
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 Pavimento – “PAV2” 
 
Os tetos falsos dos corredores dos vários pisos são constituídos por: alcatifa e 
argamassa tradicional de espessura 10 mm, laje de betão armado de espessura 300 mm, 
argamassa tradicional de espessura 20 mm, caixa-de-ar não ventilada de espessura de 
300 mm e aglomerado de madeira de 20 mm, como é possível visualizar na figura 44. 
  
Figura 44 – Pormenor do pavimento da envolvente interior – PAV2 



































Resistência superficial interior - - 0,100 
1,19 
Placa de aglomerado 0,020 1,400 0,143 
Resistência de ar não ventilado - - 0,160 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,015 
Laje Betão armado 0,300 2,000 0,150 
Argamassa e reboco tradicional 0,010 1,300 0,008 
Alcatifa 0,010 0,060 0,167 
Resistência superficial interior - - 0,100 
Resistência térmica total 0,843 
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 Envolvente Não Opaca 
 
A envolvente não opaca é constituída pelos vãos envidraçados. Tem como 
função permitir a entrada de luz e/ou a ventilação dos espaços. As principais 
características dos vidros, essenciais para o bom ou mau dimensionamento dos vãos 
envidraçados são: coeficiente de transmissão térmica (U), fator solar (FS) e 
transmitância a luz visível (Tvis). Estes fatores condicionam o desempenho energético de 
uma construção na sua utilização. 
Recorreu-se ao programa Window 7.4, para o cálculo das propriedades térmicas 
e ópticas dos envidraçados do edifício em estudo que, que dependem das 
características do vidro e da caixilharia utilizada. Este programa possui uma vasta 
biblioteca com vários tipos de vãos envidraçados para diferentes soluções comerciais. 
Para o caso de estudo, optou-se pelos vãos envidraçados comercializados pela Saint – 
Gobain, de modo que estes tenham características mais próximas dos envidraçados 
presentes no edifício.  
A figura 45 exemplifica o cálculo do vão envidraçado “VE2_38OE”, da solução 
construtiva vidro mais caixilho, em que as dimensões são de 1500 x 1280 mm. O valor 
de coeficiente de transmissão térmica, fator solar e transmitância a luz visível, 
corresponde respetivamente aos valores indicados na imagem por “U-factor”, “SHGC” e 
“VT”. 
 
Figura 45 – Exemplo de cálculo Vão envidraçado – VE2_38O 
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No caso da figura 46, é possível visualizar o cálculo das propriedades térmicas do 
envidraçado constituído por um vidro duplo 6 mm da marca Saint-Gobain Glass, modelo 
PLANICLEAR, com uma caixa-de-ar de 10 mm. 
 
 
Figura 46 – Exemplo cálculo envidraçado – VE2_2E 
De seguida enumerou-se os diferentes tipos de envidraçados presentes no 
edifício e as respetivas características: 
 
 VE1_1E - Porta de acesso ao edifício, localizado no piso 1 virada a este, é 
constituída por um vidro simples colorido na massa, espessura de 12 mm com 
pala para sombreamento (ver figura 47). As propriedades térmicas do vidro são: 
g=0,569, U=5,541 W/m2.C e Tvis= 0,265; 
 
 
Figura 47 – Vão envidraçado – VE1_1E 
 VE1_3N, VE1_4N, e VE1_5N, - Janelas fixas orientadas a norte, sem caixilho, com 
vidro simples colorido na massa, espessura 6 mm. No caso do envidraçado 
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VE1_5N com pala para sombreamento (ver figura 48). As propriedades térmicas 
do vidro são: g=0,687, U=5,731 W/m2.C e Tvis=0,491; 
 
 
Figura 48 – Vão envidraçado – VE1_3N, VE1_4N e VE1_5N 
 
 VE1_6O, VE1_7S - Vãos envidraçados, orientados a oeste e a sul, 
respetivamente, constituídos por uma caixilharia em alumínio, sem corte 
térmico, janela fixa com vidro duplo incolor 4 mm + 4 mm e lâmina de ar 6 mm 
(ver figura 49). O muro em frente, a uma distância de 600 mm, permite o 
sombreamento no envidraçado. As propriedades térmicas do vão envidraçado 
são:  
 VE1_6O, g= 0,711, U=3,246 W/m2.C e Tvis= 0,689   
 VE1_7S, g= 0,709, U=3,319 W/m2.C e Tvis=0,672. 
 
  
Figura 49 – Vãos envidraçados – VE1_60 e VE1_7S 
 VE1_8O, VE1_9O, VE1_10, VE1_11O e VE1_12O - Vãos envidraçados orientados 
a oeste, constituídos por uma caixilharia em alumínio, sem corte térmico, janelas 
oscilo-batentes com vidros duplos incolores com 6 mm +  6 mm com lâminas de 
ar 10 mm (ver figura 50). Possuem dispositivos de sombreamento: persianas de 
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réguas plásticas no exterior e um muro a uma distância 1,5 m, tapando as 
janelas. As propriedades térmicas do vão envidraçado são: g=0,626, U=2,982 
W/m2.C e Tvis=0,596; 
 
 
Figura 50 – Vãos envidraçados – VE1_80, VE1_90, VE1_11O e VE1_120 
 
 VE1_13E- Vão envidraçado, constituído por uma caixilharia em alumínio, sem 
corte térmico, janela fixa com vidro duplo incolor 6 mm + 6 mm e lâmina de ar 
10 mm, sem qualquer dispositivo de oclusão noturna e de sombreamento (ver 
figura 51). As propriedades térmicas do vão envidraçado são: g=0,626, U=2,982 




Figura 51 – Vão envidraçado – VE1_13E 
 
 VE2_42O – Porta traseira, localizado no piso 1 virado a oeste, é constituída por 
um vidro simples incolor, espessura de 12 mm com pala de sombreamento (ver 
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Figura 52 – Vão envidraçado – VE2_42O 
 VE2_39S e VE3_37S e VE4_37S - Vãos envidraçados virados a sul, constituídos 
por uma caixilharia em alumínio, sem corte térmico, janelas oscilo-batentes com 
vidros duplos incolores 6 mm + 6 mm e lâminas de ar 10 mm, sem qualquer 
dispositivo de oclusão noturna e sombreamento (ver figura 53). As propriedades 
térmicas do vão envidraçado são: g=0,626, U=2,982 W/m2.C e Tvis=0,596. 
 
 
Figura 53 – Vãos envidraçados – VE2_39S, VE3_27S e VE4_27S  
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 VE2_40S e VE2_41O - Vãos envidraçados, orientados a sul e oeste, 
respetivamente, constituídos por uma caixilharia em alumínio, sem corte 
térmico, janela fixa com vidro duplo 6 mm + 6 mm e lâmina de ar 10 mm, sem 
qualquer tipo dispositivo de oclusão noturna e de sombreamento (ver figura 54). 
As propriedades térmicas do vão envidraçado são:  
 VE2_40S, g=0,708, U=3,364W/m2.C e Tvis=0,662 
 VE2_41O, g=0,710, U=3,251 W/m2.C e Tvis=0,688 
 
 
Figura 54 – Vão envidraçado – VE2_40S e VE2_41O 
 
 VE2_38O - Vão envidraçado virado a oeste, constituído por uma caixilharia em 
alumínio, sem corte térmico, janela oscilo-batente com vidro duplo incolor 6 mm 
+ 6 mm e lâminas de ar 10 mm, sem qualquer dispositivo de proteção (ver figura 
55). As propriedades térmicas do vão envidraçado são: g=0,626, U=2,982 
W/m2.C e Tvis=0,596; 
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Figura 55 – Vão envidraçado – VE1_38O 
 
 VE2_27O a VE2_37O, VE3_25O a VE3_34O e VE4_25O a VE4_34O - Vãos 
envidraçados orientados a oeste, constituídos por uma caixilharia em alumínio, 
sem corte térmico, janelas oscilo-batentes com vidros duplos incolores 6 mm + 6 
mm e lâminas de ar 10 mm (ver figura 56). Possuem dispositivos de proteção 
solar exterior do tipo persianas de réguas plásticas As propriedades térmicas do 
vão envidraçado são: g=0,626, U=2,982W/m2.C e Tvis=0,596; 
 
 
Figura 56 – Vãos envidraçados – VE2_27O a VE2_37O, VE3_25O a VE3_34O e VE4_27O a VE4_34O 
 VE2_26S, VE2_48N, VE3_24S, VE3_46N e VE4_24S, VE3_46N - Vãos envidraçados 
orientados a norte e a sul nos pisos 2,3 e 4, constituídos por uma caixilharia em 
alumínio, sem corte térmico, janela fixa com vidro duplo 6 mm + 6 mm e lâmina 
de ar 10 mm, sem qualquer dispositivo de oclusão noturna e sombreamento (ver 
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figura 57). As propriedades térmicas do vão envidraçado são: g=0,665, 
U=2,986W/m2.C e Tvis=0,659; 
 
Figura 57 – Vãos envidraçados: VE2_26S, VE2_48N, VE3_24S, VE3_46N e VE4_24S, VE3_46N 
 VE2_15E – Vão envidraçado orientado a norte, pertencente ao auditório, é 
constituído por uma caixilharia em alumínio, sem corte térmico, janela oscilo-
batente com vidro incolor duplo 6 mm + 6 mm e lâmina de ar 10 mm, com 
dispositivos de proteção solar exterior e interior do tipo persianas exteriores e 
black out de cor clara, respetivamente (ver figura 58). As propriedades térmicas 
do vão envidraçado são: g=0,708, U=3,364 W/m2.C e Tvis=0,661; 
 
Figura 58 – Vão envidraçado – VE2_15E 
 VE2_19S – Vão envidraçado orientado a sul, pertencente ao auditório, é 
constituído por uma caixilharia em alumínio, sem corte térmico, janela fixa com 
vidro duplo incolor com 6 mm + 6 mm e lâmina de ar 10 mm (ver figura 59). 
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Existe um muro orientado a este, provocando sombreamento. As propriedades 
térmicas do vão envidraçado são: g=0,713, U=3,137 W/m2.C e Tvis=0,714. 
 
 
Figura 59 – Vão envidraçado – VE2_19N 
 VE2_20E – Vão envidraçado orientado a este, pertencente ao auditório, é 
constituído por uma caixilharia em alumínio, sem corte térmico, janela oscilo-
batente com vidro duplo 6 mm + 6 mm e lâmina de ar 10 mm (ver figura 60). As 




Figura 60 – Vão envidraçado – VE2_20E 
 VE2_21E e VE2_23E -Vãos envidraçados orientados a este, pertencentes ao 
auditório, são constituído por uma caixilharia em alumínio, sem corte térmico, 
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janela fixa com vidro duplo 6 mm + 6mm e lâmina de ar 10 mm. Estes 
envidraçados possuem pala de sombreamento e black out interiores (ver figura 
61). As propriedades térmicas dos vãos envidraçados são: g=0,665, U=2,986 
W/m2.C e Tvis=0,659. 
 
 
Figura 61 – Vão envidraçado VE2_21E e VE2_23E. 
 
 VE3_40N e VE4_40N - Vãos envidraçados, constituídos por uma caixilharia em 
alumínio, sem corte térmico, janela fixa com vidro duplo 6 mm + 6 mm e lâmina 
de ar 10 mm, sem qualquer dispositivo de oclusão noturna e sombreamento (ver 
figura 62). As propriedades térmicas dos vãos envidraçados são: g=0,665, 
U=2,986 W/m2.C e Tvis=0,659. 
 
 
Figura 62 – Vão envidraçado – VE3_40N e VE3_40S. 
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3.1.5 Sistemas de Iluminação 
 
 Iluminação interior 
 
Realizou-se um levantamento dos sistemas de iluminação em cada espaço, tendo em 
conta as seguintes características: 
 Tipo de luminárias; 
 Potência e tipo de lâmpada e respetivas quantidades; 
 Tipo de balastro (caso exista). 
 
No anexo B, é possível visualizar as características das luminárias presentes no edifício. 
A figura 63, apresenta os diferentes tipos de iluminárias interiores presentes no edifício. 
 
Figura 63 – Lâmpadas fluorescentes tubulares 
 
Legenda: 
a- Armadura com 4 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 18 W, com balastro 
ferromagnético; 
b- Armadura com 4 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 18 W, com balastro 
ferromagnético; 
c- Armadura com 4 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 24 W, com balastro eletrónico; 
d- Armadura com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 35 W, com balastro eletrónico; 
e- Armadura com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 58 W, com balastro 
ferromagnético; 
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f- Armadura com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T8 58 W, com balastro 
ferromagnético; 
g- Armadura com 1 lâmpadas fluorescente tubulares T8 58 W, com balastro 
ferromagnético. 
 
Na figura 64, é possível visualizar vários exemplos de lâmpadas fluorescentes compactas. 
 
Figura 64 – Lâmpadas fluorescentes compactas 
 
Legenda: 
a – Foco com duas lâmpadas fluorescentes compactas (CFL) de 11 W; 
b – Foco com duas fluorescentes compactas (CFL) de 13 W; 
c – Foco com duas fluorescentes compactas (CFL) de 24 W;  
d – Foco com uma fluorescente compacta (CFL) de 1 lâmpadas 11 W; 
 
Nas figuras 64 e 65, é possível observar vários exemplos de lâmpadas de halogéneo e 
led, respetivamente. 
 
Figura 65 – Exemplos Lâmpadas de halogéneo 
Legenda: 
a- Foco de halogéneo de 50 W; 
b- Foco de halogéneo de 50 W; 
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Figura 66 – Exemplos de Lâmpadas led 
Legenda: 
a- Foco com uma lâmpada led 12 W;  
b- Foco com uma lâmpada led 24 W; 
c- Foco com uma lâmpada led 18 W; 
 
A iluminação interior do edifício contempla a iluminação dos gabinetes, 
circulações internas, átrio e instalações sanitárias, sendo obtida através da combinação 
de luz natural difundida atraves dos envidraçados e luz artificial a partir das luminárias 
existentes. 
A iluminação artifical é garantida essencialmente por intermédio de lâmpadas 
fluorescentes tubulares, fluorescentes compactas, halogéneo e led. A pôtencia total de 
iluminação instalada no presente edifício é de 30,3 kW. No que se refere a 
representação percentual de cada tecnologia e potência total relativa ao tipo de 
iluminária, estas encontram-se representadas no gráfico da figura seguinte. 
 
Figura 67 - Distribuição de iluminação por tipo de tecnologia (potência instalada) 
 
Na tabela 19,  estão definidas as quantidades de luminárias e a potência total 
instalada em iluminação interior. 
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Armadura 2 lâmpadas T8 
36W 
2 2x36=72 
Armadura 1 lâmpada T8 
58W 
1 1x58=58 
Armaduras 2 lâmpadas T8 
58W 
75 2x58=116 
Armadura 4 lâmpadas T5 
24W Eletrónico 
8 4x24=96 
8,5 Armadura 1 lâmpadas T5 
35W 
102 1x35=35 





Focos 2 lâmpadas 11 W 
- 
16 2x11=22 
1,8 Focos 2 lâmpadas 13 W 32 2x13=26 
Focos 2 lâmpadas 24 W 12 2x24=48 
Halogéneo Foco 1 lâmpada 50 W - 82 1x50 4,1 
Led 




Focos 2 lâmpadas 10 W 24 20 
Focos 1 lâmpadas 12 W 19 24 
Focos 1 lâmpada 18 W 48 18 
Foco 1 lâmpada 19 W 2 19 
Foco 1 lâmpadas 24 W 9 24 
 
O sistema de iluminação existente resulta nas seguintes potências/densidade de 
iluminação por espaço, indicadas nas tabelas 20, 21, 22 e 23. 
 
Tabela 20 – Potências/densidade de iluminação por espaço relativas ao piso 1 
Espaços 
Potência  




de iluminação [W/m2] 
P1_HALL 806 102,49 7,9 
P1_PT 290 45,80 6,3 
P1_SALA1 144 19,38 7,4 
P1_SALA2 376 33,09 11,4 
P1_ELEVA1 11 4,32 2,5 
P1_ELEVA2 11 4,32 2,5 
P1_WC1 184 22,25 8,3 
P1_ESCADAS 78 21,27 3,7 
P1_SALA3 464 22,05 21,0 
P1_SALA4 768 36,18 21,2 
P1_SALA5 232 13,23 17,5 
P1_SALA6 2088 89,12 23,4 
P1_SALA7 348 35,69 9,7 
P1_SALA8 192 13,83 13,9 
P1_SALA9 696 28,81 24,2 
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Tabela 21 – Potências/densidade de iluminação por espaço relativas ao piso 2 
Espaços 
Potência  




de iluminação [W/m2] 
P2_Sala1 576 35,70 16,1 
P2_Sala2 490 45,01 10,9 
P2_Sala3 420 25,79 16,3 
P2_Corredor1 234 48,99 4,8 
P2_Eleva1 11 4,32 2,5 
P2_Eleva2 11 4,32 2,5 
P2_WC1 300 29,30 10,2 
P2_Sala4 36 3,55 10,1 
P2_Sala5 280 15,96 17,5 
P2_Sala6 420 34,07 12,3 
P2_Sala7 280 16,87 16,6 
P2_Sala8 52 10,12 5,1 
P2_Sala9 280 11,71 23,9 
P2_Sala10 280 13,24 21,1 
P2_Sala11 1120 50,94 22,0 
P2_Sala12 140 18,47 7,6 
P2_Sala13 3408 125,37 27,2 
P2_Escadas 78 21,27 3,7 
 
 Tabela 22 – Potências/densidade de iluminação por espaço relativas ao piso 3 
Espaços 
Potência  




de iluminação [W/m2] 
P3_Sala1 280 33,47 8,4 
P3_Sala2 280 27,80 10,1 
P3_Sala3 140 17,33 8,1 
P3_Sala4 140 17,22 8,1 
P3_Eleva1 11 4,32 2,5 
P3_Eleva2 11 4,32 2,5 
P3_Corredor1 320 65,62 4,9 
P3_WC1 300 29,30 10,2 
P3_Sala5 140 16,47 8,5 
P3_Sala6 140 17,54 8,0 
P3_Sala7 140 16,98 8,2 
P3_Sala8 140 16,95 8,3 
P3_Sala9 140 16,35 8,6 
P3_Sala10 280 26,22 10,7 
P3_Sala11 140 16,70 8,4 
P3_Sala12 280 27,04 10,4 
P3_Sala13 52 10,12 5,1 
P3_Sala14 140 18,12 7,7 
P3_Sala15 630 65,37 9,6 
P3_Sala16 140 19,45 7,2 
P3_Escadas 104 21,27 4,9 
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Tabela 23 – Potências/densidade de iluminação por espaço relativas ao piso 4 
Espaços 
Potência  




de iluminação [W/m2] 
P4_Sala1 50,76 35,70 1,4 
P4_Sala2 900 45,01 20,0 
P4_Sala3 464 23,66 19,6 
P4_Sala4 232 17,54 13,2 
P4_Eleva1 11 4,32 2,5 
P4_Eleva2 11 4,32 2,5 
P4_Corredor1 460 73,53 6,3 
P4_WC1 300 29,30 10,2 
P4_Sala5 696 24,82 28,0 
P4_Sala6 696 25,44 27,4 
P4_Sala7 210 26,22 8,0 
P4_Sala8 232 16,70 13,9 
P4_Sala9 210 27,04 7,8 
P4_Sala10 348 10,12 34,4 
P4_Sala11 576 35,17 16,4 
P4_Sala12 928 37,29 24,9 
P4_Sala13 464 30,49 15,2 
P4_Escadas 104 21,27 4,9 
 
 Iluminação Exterior 
 
A iluminação exterior do edifício e composta por lâmpadas de iodetos metálicos 
e vapor de sódio tendo instalados 3,4 kW (ver figura 68). Na tabela 24, estão 
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Tabela 24 – Caracterização da iluminação exterior  
Tipo de Lâmpada 
Tipo 
Luminária 
Quantidade Potência [W] 
Potencia total, 
[kW] 
Vapor de sódio Postes SON 9 250 2,250 
Iodetos Metálicos 
Postes HPI 3 250 
1,150 
Postes HPI 1 400 
 
A representação percentual de cada tecnologia e a potência total relativa ao tipo 
de iluminária presente na iluminação exterior, encontram-se representadas no gráfico 
da figura 69. 
 
 
Figura 69 -Distribuição de iluminação exterior (potencia instalada). 
 
3.1.6 Sistemas de AVAC 
 
Realizou-se um levantamento de todos os sistemas de AVAC presentes no 
edifício, utilizados para os diferentes espaços, como é possível observar figuras 70, 71, 
72 e 73. No anexo C, é possível observar os equipamentos presentes em cada espaço do 
edifício. Foram também pesquisadas as respetivas caraterísticas técnicas dos diferentes 
equipamentos de climatização, que podem ser consultadas no anexo D. 
 
 Identificação de zonas térmicas 
 
Existem diferentes zonas de climatização e ventilação no edifício. Para ser mais 
fácil a compreensão, o edifício em estudo foi dividido em 8 zonas térmicas distintas: 
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 Zona 1: corresponde aos corredores do edifício que não possuem qualquer 
sistema de climatização ou ventilação; 
 Zona 2: diz respeito à climatização do datacenter localizado no piso 1. O sistema 
de climatização é constituído por dois chillers que produzem água fria, destinada 
às unidades “In Row”, localizadas nos corredores dos bastidores do datacenter. A 
climatização deste espaço segue o princípio de utilização de corredores frios, 
para onde se encontram viradas as frentes dos bastidores e, corredores quentes 
para onde se encontram viradas as traseiras dos bastidores. O objetivo neste 
tipo de espaço, é assegurar a existência de um caudal frio com capacidade 
suficiente para arrefecer os equipamentos. Os equipamentos instalados em 
bastidores, arrefecem na horizontal e da frente para trás. Assim, é necessário 
assegurar a existência de ar frio na frente do bastidor e, em simultâneo, recolher 
o ar quente da traseira dos bastidores. A forma mais eficaz de assegurar a 
recolha do ar no corredor quente, proveniente das descargas dos servidores, é 
arrefecer e devolver este ar já climatizado às frentes dos bastidores e entregar 
no corredor frio, utilizando para tal, equipamentos de refrigeração com formatos 
semelhantes aos servidores, instalados nas fileiras dos bastidores. 
 Zona 3: é climatizada por intermédio de um sistema “Multi-Split”, constituído 
por duas unidades: unidade interior (evaporador) e unidade exterior 
(condensador). Neste caso a unidade exterior está ligada 3 unidades interiores. 
Nesta zona, não há admissão de ar novo, apenas recirculação de ar; 
 Zona 4: corresponde às instalações sanitárias que não possuem qualquer sistema 
de climatização. Apenas existe extração de ar; 
 Zona 5: é climatizada por unidades do tipo VRV, constituído por duas unidades: 
unidade interior (evaporador) e unidade exterior (condensador). Neste caso a 
unidade exterior está ligada a 10 unidades interiores. A admissão de ar novo e 
extração de ar é realizada nesta zona através de um permutador de fluxos 
cruzados; 
 Zona 6: corresponde ao auditório que, é climatizado por um equipamento do 
tipo “Multi-Split”, constituído por unidade exterior e 5 unidades interiores. A 
admissão de ar novo e extração de ar é realizada nesta zona através de um 
permutador de fluxos cruzados; 
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 Zona 7: diz respeito à climatização dos gabinetes do piso 3 e à sala de concelho 
de administração do piso 4, climatizada por unidades do tipo VRV, constituído 
por duas unidades: unidade interior (evaporador) e unidade exterior 
(condensador). Nesta zona não há admissão de ar novo e nem extração de ar; 
 Zona 8: corresponde aos gabinetes e salas de reuniões do piso 4. O aquecimento 
é realizado por resistências elétricas, enquanto o arrefecimento é realizado por 
ventiloconvectores que, recebem água fria produzida pelo um chiller. Não existe 
qualquer tipo de ventilação. 
 
 
Figura 70 – Ilustração do zonamento térmico – Piso 1 
 
 
Figura 71 – Ilustração do zonamento térmico – Piso 2 
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Figura 72 – Ilustração do zonamento térmico – Piso 3 
 
 




 Unidades de Expansão Direta 
 
A climatização das salas dos pisos 1 (“P1_sala 4”, “P1_sala 6” e “P1_sala 8”), salas 
do piso 2 e 3 do edifício, bem como as salas de reuniões do concelho de administração 
(“P4_sala2”) localizadas no piso 4 é efetuada em parte por unidades de expansão direta 
do tipo VRV, tendo estes a capacidade de produzir frio e calor. Nas figuras 74 e 75 
ilustram equipamentos e das unidades exteriores reversíveis do tipo VRV e Multi-Split e 
das unidades interiores: cassete 4 vias e mural, respetivamente. 
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Figura 74 -Imagem exemplificativa das unidades exteriores reversíveis do tipo VRV e Multi-Split 
 
 
Figura 75 -Imagem exemplificativa das unidades interiores: cassete 4 vias e mural. 
 
A tabela 25 apresenta um resumo das principais características dos 
equipamentos de climatização instalados neste edifício. 
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 Zona Térmica Sala do concelho Piso 3 Piso 2 
 
Localização Cobertura Cobertura Cobertura 
Tipo VRV VRV VRV 
Marca Daikin Mitsubishi Mitsubishi 
Modelo RXYSQ4P7V3B1 PUHY/P400Y6MA  PUHY/P400Y6MA 
Arrefecimento 
nominal 
Potência [kW] 11,2 45,0 45,0 
Consumo [kW] 3,55 13,11 13,11 
COP 3,15 3,43 3,43 
Aquecimento 
nominal 
Potência [kW] 12,5 50,0 50,0 
Consumo [kW] 3,70 12,82 12,82 
COP 3,41 3,90 3,90 
 Fluído frigorigéneo R410A R410A R410A 
 Zona Térmica Piso1 Auditório Auditório 
 
Localização Cobertura Parede Parede 
Tipo Multi-Split Multi-Split Multi-Split 
Marca Mitsubishi LG LG 
Modelo MXZ-5A100VA MU3M21  MU4M25 
Arrefecimento 
nominal 
Potência [kW] 10,0 6,2 7,0 
Consumo [kW] 2,935 1,6 1,7 
COP 3,23 3,90 4,21 
Aquecimento 
nominal 
Potência [kW] 12 7,0 8,4 
Consumo [kW] 2,835 1,7 1,8 
COP 4,00 4,11 4,69 
 Fluído frigorigéneo R410A R410A R410A 
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Como já foi dito anteriormente, o datacenter localizado no piso 1, é climatizado 
por intermédio de dois chillers de condensação a ar, localizados na parte posterior do 
edifício. Estes destinam-se a fornecer água fria às unidades “In Row ” localizadas nos 
corredores dos bastidores do datacenter. A produção e distribuição térmica de água 
arrefecida está prevista que um chiller tenha capacidade de produção de 100% e existe 
uma segunda unidade na eventualidade de um dos chillers avariar, ou que seja 
necessário interromper, para se realizar operações de manutenção, o outro chiller 
começará a funcionar e ficará encarregue de providenciar água arrefecida para as 
unidades “In Row ”. 
Existe um outro chiller (HCF) localizado no exterior do edifício, que tem a função 
de produzir água fria destinada aos ventiloconvetores instalados nos gabinetes do piso 
4. Na figura 76 é possível observar as várias unidades chiller presentes no exterior do 
edifício. A tabela 26 apresenta as principais características destas duas unidades. 
 
Figura 76 –Unidades Chiller. 
Tabela 26-Caracteristicas tecnicas dos equipamentos de produção de frio. 
Designação Datacenter Piso 4 
Tipo Chiller Chiller 
Fim Água gelada Água gelada 
Marca York HCF 
Modelo YLCA-4061-380t PLCA 20 D 
Potência consumida [kW] 18,2 24,4 
Potência térmica arrefecimento [kW] 39,6 61,6 
EER 3 2,5 
Número de escalões 1 2 
Fluido Frigorígeno R410A R22 
Quantidade 2 1 
Ano de construção 2010 1997 
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A água fria produzida pelo Chiller HCF é enviada para as unidades terminais, com 
recurso a uma bomba de circulação, com as características apresentadas na tabela 27.  
 
Tabela 27 – Características técnicas da bomba de circulação – Chiller Piso 4. 





Caudal [l/s] --- 




A maioria dos gabinetes localizados no piso 4 encontram-se ainda equipados 
com ventiloconvetores, sendo estes alimentados pelo Chiller HCF. Indicam-se na tabela 
28 as principais características destas unidades. 
 
Figura 77 –Exemplos de ventiloconvetores 
 
Tabela 28 – Características técnicas dos ventiloconvetores 
Marca Daikin Daikin 
Modelo FWV 47AJVE FWV 67AJVE 
Potência Unitária [W] 69 104 
Potência de arrefecimento [kW] 4,33 4,77 
Potência de aquecimento [kW] 3,15 3,65 
Caudal de ar (m3/h) 706 785 
Caudal de água fria (l/h) 745 820 
Caudal de água quente (l/h) 745 820 
Quantidade 7 7 
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A ventilação no edifício apenas é realizada no piso 2 e nas instalações sanitárias. 
No caso do piso 2, a admissão de ar e extração do ar dos espaços existentes (gabinetes, 
salas de reuniões, auditório) é garantida a partir um permutador de fluxos cruzados. 
Este permite também a recuperação de calor sensível do ar de extração para 
a insuflação. 
 No caso das instalações sanitárias, há apenas extração de ar. 
 
A tabela 29 indica as principais características destes equipamentos. 
 
Tabela 29 – Principais características dos ventiladores 
Localização Arrumo 60 Cobertura Sala de Café (Piso2) 
Finalidade Extração Insuflação/Extração 
Marca S&P Efaflu S&P S&P 
Modelo HRB/4-350 VAC 454/6 CADB D 05 CADB D 08 
Potência de 
Ventilação [kW] 
0,175 0,12 0,15 0,355 
Caudal [m3/h] - - - - 
Recuperador Não Não Sim Sim 
Eficiência do 
recuperador [%] 
  55 57,5 
 
3.1.7 Necessidades de Aquecimento (AQS) 
 
  As águas quentes sanitárias são aquecidas por intermédio de 
termoacumuladores elétricos, com uma capacidade de 80 litros, potência 1500 W, 
existentes em cada um dos pisos do edifício. A temperatura de consumo de AQS ronda 
os 45C, acima desta temperatura deverá haver cuidados para evitar queimaduras. No 
caso de temperatura de água fria, como não é conhecida a temperatura desta, podem 
utilizar-se os 15 como valor de referência. 
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Para determinar o consumo diário de água quente por ocupante, recorreu-se à 
norma 94002:2005. 
Tabela 30 – Necessidades de AQS 
Tipo de Edifício Consumo diário de referência a 60C 
Moradia unifamiliar 30 l/pessoa (40l/pessoa) 
Edifício Multifamiliar 22l/pessoa 
Hospital ou Clínica 55/pessoa 
Hotel **** 70l/pessoa 
Hotel *** 55/pessoa 
Hotel/Residencial ** 40l/pessoa 
Residencial/Pensão 35/Pensão 
Campismo 40l/pessoa 
Lar de idosos ou estudante 55/pessoa 
Escola (refeições) 3l/pessoa 
Quartel 20l/pessoa 
Fábrica ou oficina 15l/pessoa 
Escritório 3l/pessoa 
Ginásio 20 a 25l/ pessoa 
Lavandarias 3 a 5 l/kg de roupa 
 
Tendo em conta a informação da tabela 30, considerou-se o tipo de edifício de 
escritório, em que o consumo diário de referência é de 3l / pessoa. 
Para determinar o consumo de energia devido ao uso de AQS e, contribuição de 
sistemas de energia solar térmica, recorreu-se à aplicação O SCE.ER. Este software 
implementa metodologias oficiais do contexto do Sistema de Certificação Energética dos 
Edifícios que, são previstas nas Portarias RECS e REH. 
No presente caso de estudo, as necessidades devem ser estimadas conforme os 
consumos verificados ou previstos para o edifício. Foram estimados e introduzidos os 
valores de consumo de água (litros) quente ao longo do dia, tendo em conta o número 
de pessoas, como é possível ver na figura 78. Relativamente ao consumo de AQS ao fim 
de semana, considerou-se que este é nulo. 
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Figura 78 – Consumo de AQS (litros) de durante a semana  
 
As necessidades de energia para o AQS surgem na tabela 31, utilizando aplicação 
SCE.ER. 
 
Tabela 31 – Consumo de energia útil de AQS 




181 157 173 157 181 173 165 181 165 173 173 165 2044 
 
O valor anual estimado para o consumo de energia de AQS é de 2044 kWh. 
 
3.1.8 Equipamentos, ocupantes e horários 
 
Realizou-se um levantamento dos equipamentos elétricos no edifício, podendo 
estes ser de escritório, vending e secador de mãos de ar quente, presentes nas 
instalações sanitárias (figura 79). 
Os equipamentos de escritórios são constituídos essencialmente por computadores 
pessoais com monitores TFT/CRT, computadores portáteis, impressoras, máquinas 
fotocopiadoras, aparelhos de fax, scanners e equipamento multimédia. Foram ainda 
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identificados vários equipamentos de aquecimento ambiente com recurso a resistências 
móveis. 
No caso dos equipamentos de catering estes consistem frigoríficos, máquinas de 
café, de bebidas e snacks.  
 
 
Figura 79- Imagens exemplificativas dos equipamentos elétricos presentes no edifício 
 
 
Os valores de consumo médio de energia devido aos equipamentos elétricos 
presentes nos edifícios, foram obtidos recorrendo ao manual ASHRAE Handbook o 
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Tabela 32 – Os valores de consumo de energia para computadores e vídeo projetor  
 
 
Tabela 33 – Os valores de consumo de energia para impressoras e fotocopiadoras 
 
 
Tabela 34 – Os valores de consumo de energia para máquinas café expresso, frigoríficos  
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Tabela 35  – Os valores de consumo de energia para máquinas de snack e de água 
 
 



















A potência total média de consumo dos equipamentos de escritório, catering e 
de uso geral no desenvolvimento da atividade do edifício é de 12,95kW, como é possível 





de consumo [W] 
Potência total média 
de consumo [KW] 
PC portáteis 27 36 0,972 
Torre Desktop 37 97 3,589 
Monitor TFT 37 29 1,073 
Fotocopiadora 4 550 2,200 
Impressora Jato tinta 9 137 1,233 
Máquina de água 3 350 1,050 
Frigorífico pequeno 3 322 0,966 
Micro-ondas 1 400 0,400 
Máquina de vending 1 767 0,767 
Máquina de café 2 352 0,704 
 Total=12,95  
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 Consumos de equipamentos do Datacenter 
 
O datacenter é o local destinado para armazenar os servidores e outros 
componentes de armazenamento de dados da empresa. A potência total destes 
equipamentos é de 18 kW. Estes consumem energia 24 horas por dia, durante 365 dias 
do ano. Foi fornecido o diagrama de cargas (figura 80), relativo ao consumo de energia 
elétrica do datacenter, num período de uma semana. Pode-se constatar que o consumo 
é praticamente constante ao longo do tempo. O consumo anual estimado é de 18 (kW) x 
24 (h) x 365 (d) ≈ 158 MWh. 
 




Para o caso em estudo foi realizado um levantamento da ocupação de cada 
espaço. O nível de ocupação pode ser definido de três formas diferentes: número total 
de pessoas no espaço; relação entre pessoa/m2; m2/pessoa. No caso de espaços em que 
a ocupação é passageira (casas de banho, corredores, escadas, arrecadação, sala de 
espera) classificou-se como nula. 
O nível de atividade foi definido de acordo com a tabela 37 segundo as normas 
[1] sendo que para este caso, é considerado como trabalho de gabinete sentado, cujos 
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valores de calor libertado por cada pessoa, são 70 W para calor sensível e 45 W calor 
latente. No anexo E estão definidas as taxas de ocupação para cada espaço do edifício. 
 





O edifício em estudo apresenta o seguinte horário de funcionamento geral: 
Segunda a Sexta 09h:00 às 18h:00. Houve a necessidade de criar horários de 
funcionamento para os ocupantes, equipamentos e iluminação (tabela 38), visto que a 
ocupação do edifício é variável ao longo do dia, os equipamentos e iluminação não são 
utilizados 24 horas. É difícil determinar precisamente os horários de funcionamento, 
assim como, o valor percentual das cargas em utilização. Como tal, tentou efetuar-se um 
estudo o mais aproximado da realidade possível, de modo a obter resultados fidedignos 
nas simulações dinâmicas.  
 
Tabela 38 – Definição Horários  




50%(7h-21h) Segunda a Sexta 1JAN-31DEZ 
0%(24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Sala de Reuniões 
Iluminação 
10%-50% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
5%-10% (9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
10%-50% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
5%-10% (9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Equipamentos 10%-30%(9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
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5%-10% (9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
10%-30% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
5%-10% (9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Ocupação 
10%-30%(9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
5%-10% (9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
10%-30% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
5%-10% (9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Datacenter 
Iluminação 
10% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
10% (9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
10% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
10% (24h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Equipamentos 100% (24h) Segunda a Domingo 1JAN-31DEZ 
Auditório 
Iluminação 
10-30% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
5%-10%(9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
10-30% (9h-18h Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
5%-10%(9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Equipamentos 
10-20% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
5%-10%(9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
10-20% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
5%-10%(9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Ocupação 
10-20% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
5%-10%(9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
10-20% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
5%-10%(9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Gabinetes 
Iluminação 
0% -80% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
0% -10% (9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
0% -80% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
0% -10% (9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Equipamentos 
20%-80% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
5% -10% (9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
20-80% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
5% -10% (9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Ocupação 
0%-90% (9h-18h) Segunda a Sexta 1JAN-14AGO 
0-10%(9h-18h) Segunda a Sexta 14AGO-31AGO 
0%-90% (9h-18h) Segunda a Sexta 1SET-23DEZ 
0%-10% (9h-18h) Segunda a Sexta 24 DEZ-31DEZ 
0% (24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Corredores, escadas  Iluminação 
50%(7h-21h) Segunda a Sexta 1JAN-31DEZ 
0%(24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Casas de Banho Iluminação 30%-80% (8h-20h) Segunda a Sexta 1JAN-31DEZ 
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0%(24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Sala de Café 
Iluminação 80%(8h-20h) Segunda a Sexta 1JAN-31DEZ 
0%(24h) Sábado e Domingo 1JAN-31DEZ 
Equipamentos 100%(24h) Segunda a Sexta 1JAN-31DEZ 
Iluminação exterior Iluminação 100%(18h-8h) Segunda a Sexta 1JAN-31DEZ 
 
3.1.9  Consumo energético dos elevadores 
 O consumo estimado de energia dos elevadores foi obtido, a partir da norma ISO/DIS 
25745-1 (ver tabela 39). 
A energia usada pela instalação dos elevadores por ano (kWh/ano), é dada pela seguinte 
expressão: 
             
      
      
            
Onde: 
Tabela 39 – Parâmetros de consumo energia dos elevadores 
Estandby 1577 Energia de standby gasta por ano, kWh/ano 
K1 1,6 Fator para controlo de tensão (ACVV) 
K2 0,5 Fator distância de viagem média, para> 2 
pisos ou instalações com 2 elevadores H 12 Distância máxima de viagem, metros 
F 24000 Viagens por ano 
L 400 Lotação da cabine, 400kg 
v 1 Velocidade nominal, m/s 
gn 9,81 Aceleração da gravidade, m/s
2 
s 0,85 Eficiência do eixo/ suspensão 
g 0,75 Eficiência da caixa para engrenagem sem-fim  
m 0,75 Eficiência para motor normal  
P1 1 Fator de balanceamento 
P0 4,1    
          
          
 
P 2,1           Potência especificada, kW 
 
Obteve-se para o caso de estudo o seguinte valor de consumo de energia: 
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Como já foi dito anteriormente, o programa utilizado para efetuar a simulação 
dinâmica foi o EnergyPlus. Trata-se de uma ferramenta de análise energética que, 
permite determinar o consumo de energia produzido pelos equipamentos de 
climatização, elétricos e iluminação. 
A elaboração de uma simulação dinâmica realiza-se em diferentes etapas, desde o 
levantamento das áreas até obtenção e análise dos resultados a partir do EnergyPlus. 
Numa fase inicial, determinaram-se as áreas uteis e pé direito do edifício, a partir de um 
ficheiro do programa Autocad. Esta informação permitiu a construção do modelo 
geométrico 3D do edifício no programa Sketchup, que funciona de forma articulada com 
o EnergyPlus, utilizado através do plug-in OpenStudio. De seguida foram definidas as 
propriedades dos materiais constituintes e, os parâmetros que definem tanto o 
ambiente exterior (ficheiro climático, localização geográfica, orientação, etc.) como o 
interior (sombreamento, ocupação, iluminação, infiltração, temperaturas de conforto 
térmico, etc.).  
Em conjunto com estes parâmetros foi utilizado um ficheiro climático representativo do 
clima local, que pode ser obtido no website do EnergyPlus.  
Os dados resultantes da simulação dinâmica são bastante abrangentes, sendo 
possível obter desde a temperatura interior de cada uma das zonas, à radiação solar que 
passa pelos vãos envidraçados e o consumo de energia devido aos equipamentos 
elétricos. A resolução temporal dos resultados é definida pelo utilizador, podendo variar 
entre um minuto e um ano.  
 
3.2.2 Dados climáticos 
 
Os dados climáticos utilizados para a certificação do Edifício foram obtidos 
através da aplicação “CLIMA-SCE”, disponibilizada pelo Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia (LNEG).Os dados incluem informação horária de várias grandezas, relevantes 
para o comportamento térmico do edifício, tais como: a temperatura exterior de bolbo 
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seco e bolbo húmido, a humidade relativa exterior, a radiação solar direta e a radiação 
solar difusa, obtidos com base em dados dos últimos 30 anos. A partir da aplicação 
“CLIMA-SCE”, podem obter-se dois tipos de ficheiros: DDY (Design Conditions Design 
Day Data) e EPW (EnergyPlus Weather Data File) que são necessários para a simulação. 
Estes contêm informação dos seguintes parâmetros climáticos: temperatura (C); 
humidade relativa (%), radiação solar (W/m2), nebulosidade total e opaca, iluminância, 
resultantes da média dos valores de um período de medições durante alguns anos. Os 
dois ficheiros foram introduzidos no Openstudio, como se pode ver nas figuras 81 e 82. 
 
 
Figura 81 – Dados climáticos do município de Matosinhos 
 
 
Figura 82 – Definição dos ficheiros Design Conditions Design Day Data e EnergyPlus Weather Data File 
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3.2.3 Geometria do Modelo  
 
Na definição das áreas de cada espaço do modelo foram consideradas as linhas 
exteriores das paredes exteriores e as linhas centrais das paredes interiores, (figuras 83, 
84, 85 e 86). 
É importante referir que o EnergyPlus não atribui espessura aos elementos da 
envolvente exterior e interior. As diferentes soluções construtivas são representadas 
por planos, em que a espessura atribuída aos materiais que os constituem, serve apenas 
para o cálculo do seu coeficiente de transmissão térmica.  
Com o intuito de criar um modelo de estudo computacional, houve necessidade de 
simplificar alguns contornos complexos que, não acrescentam riqueza à simulação.  
 
 
Figura 83 – Definição das áreas do modelo – Piso 1 
 
 
Figura 84 – Definição das áreas do modelo – Piso 2 
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Figura 85 – Definição das áreas do modelo – Piso 3 
 
 
Figura 86 – Definição das áreas do modelo – Piso 4 
 
Para contabilizar o efeito deste ajuste no valor total da área útil do edifício, 
calculou-se a percentagem de erro associada (ver Tabela 40). Contabilizando as 
considerações acima descritas, o modelo tem uma área útil 1489,0 m2, enquanto a área 
de projeto de arquitetura tem 1314,7 m2, obtendo-se um erro de 13,2%. No entanto, 
considerou-se que um erro de 13,2% não é desprezível, mas que se aceita, pois trata-se 
um edifício de grandes dimensões e, ao simplificar acarreta sempre algum erro. 
 
Tabela 40 – Erro associado à área do modelo 
Área Projeto de Arquitetura Original [m2] Área do Modelo [m2] Erro (%) 
1314,7 1489,0 13,2 
 
Para a construção dos blocos 3D, procedeu-se à extrusão das áreas úteis, em que 
a altura do bloco é definida de acordo com a figura 87. Esta não é afetada pela 
espessura da parede ou do chão. Um bloco pode ser aglomerado a outros blocos, 
dividido por partições internas que dão origem a zonas e, ainda, copiado, movido ou 
modificado, permitindo uma rápida construção do modelo geométrico.  
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Figura 87 – Definição da altura de cada espaço 
 
Na Figura 88 são representadas duas vistas 3D da geometria exterior do edifício, 
em que as superfícies exteriores e interiores podem ter códigos de diferentes cores. O 
OpenStudio permitiu definir um código de cores para as superfícies interiores e 
exteriores do edifício. A nível de superfícies exteriores optou-se pela cor: 
  Amarela, que indica que as superfícies exteriores estão sujeitas à ação solar e 
do vento;  
 Castanho, que indica vãos de porta;  
 Azul claro, que indica vãos de envidraçados;  
 Roxo, que indica superfície de sombreamento (sem propriedades térmicas).  
A nível de superfícies interiores optou-se pela cor:  
 Amarelo claro que indica que a superfície está em contacto com o solo;  
 Verde que indica que se trata de uma parede de interior; 
 
 
Figura 88 – Modelo 3D: a) vista nordeste; b) vista noroeste 
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3.2.4 Dados de entrada no modelo dinâmica 
 
 Definição de zonas térmicas 
 
Uma zona térmica não constitui necessariamente um compartimento 
individualizado, um gabinete ou uma sala de reuniões, mas sim um espaço, ou um 
conjunto de espaços, sujeito a condições de controlo térmico semelhante. Foram 
consideradas zonas térmicas correspondentes aos compartimentos interiores do edifício 





Figura 89 – Divisão das zonas térmicas do edifício 
 
 Definição das soluções construtivas da envolvente opaca 
 
Tendo em conta o que foi dito anteriormente acerca das soluções construtivas, 
referido nos pontos 3.1.4, foram definidas no Openstudio as propriedades térmicas dos 
materiais constituintes da envolvente opaca e não opaca, assim como, as soluções 
construtivas. Na figura 90, é possível visualizar um exemplo de definição de um material 
constituinte e de uma solução construtiva para a envolvente exterior, respetivamente. 
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Figura 90 – a) Exemplo da definição das propriedades térmicas do betão armado; b) Exemplo da definição de uma 
solução construtiva – PE1 
Após a definição de todas as soluções construtivas, procedeu-se à sua aplicação 
em todas as superfícies da envolvente opaca do modelo em estudo, como se pode 
observar a figura 91. 
 
Figura 91 – Exemplo da aplicação da respetiva solução construtiva 
 
 Envolvente não opaca 
 
Para o caso da definição dos materiais constituintes da envolvente não opaca no 
interface Openstudio, é necessário determinar para cada caso, os parâmetros relativos 
às propriedades ópticas dos vãos envidraçados (figura 92), nomeadamente a 
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transmitância solar, transmitância à radiação solar no espectro visível, refletância à 
radiação solar e luz visível, obtidos a partir do programa Window 7. 
 
 
Figura 92 – Exemplo da definição das propriedades ópticas de um vão envidraçado no Openstudio 
 
Foram atribuídos a todos os vãos envidraçados do modelo a respetiva solução 
construtiva não opaca, conforme o representado na figura 93. 
 
Figura 93 – Exemplo da aplicação da respetiva solução de vão envidraçado 
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Para cada espaço é necessário saber quais são as luminárias instaladas e 
respetiva potência total existente. A iluminação, quanto ao tipo de montagem, pode ser 
de vários tipos, como se pode verificar na figura 94. Para o presente caso de estudo, 
verifica-se que as luminárias, quanto ao tipo de montagem podem ser: montagem à 
superfície (figura 95), montagem do tipo encastrado (figura 96) e montagem em 
suspensão (figura 97). 
 
 
Figura 94 – Tipos de montagem de iluminação [22] 
 
 
Figura 95 – Exemplos de Montagem de iluminação à superfície 
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Figura 96 – Exemplos de Montagem de iluminação do tipo encastrado 
 
 
Figura 97 – Exemplos de Montagem de iluminação do tipo suspenso 
 
Para a caracterização da iluminação no Openstudio é preciso conhecer o valor 
dos seguintes parâmetros: fraction radiant e fraction visible (figura 98).  
Fraction radiant é a fração de calor emitido pela iluminação que entra na zona 
como uma onda de radiação. Fraction visible trata-se da fração de calor emitido pela 
iluminação que, entra na zona como uma onda de radiação visível. Os valores que se 
apresentam nas seguintes figuras, foram retirados do manual de ajuda do programa de 
simulação (Input/Output Reference). 
 Analisando a tabela, podemos obter os valores da fração radiante e visível do 
tipo de montagem à superfície que são 0,72 e 0,18 respetivamente. No caso de o tipo de 
montagem ser encastrado, os valores da fração radiante e visível são 0,37 e 0,18 
respetivamente. No caso, do tipo de montagem ser em suspensão os valores da fração 
radiante e visível são 0,42 e 0,18 respetivamente. 
 
Figura 98 – Características do tipo iluminação [23] 
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Na definição das lâmpadas fluorescentes com balastros (figura 99), teve-se em 
conta a informação fornecida do website da ADENE [22], ou seja, os valores para o 
conjunto “lâmpada + balastro” de: 
1. Balastros Electromagnéticos (também conhecidos por Ferromagnéticos ou 
Convencionais): + 30% que a potência da lâmpada; 
2. Balastros Eletrónicos: 10% que a potência da lâmpada. 
 
 




Nesta secção foi introduzida informação relativa ao número de ocupantes (ver 
figura 100) assim como contabilizados os ganhos térmicos por ocupação do espaço. Foi 
assim definido: 
 Número de ocupantes: depende do espaço 
 Fração radiante: 0.3 
 Taxa de geração de Dióxido de Carbono: 0.000038 L/sW 
Estes valores assumidos foram baseados no EnergyPlus Input Output Reference. 
 
 
Figura 100 – Exemplo de definição da carga térmica devido a ocupação  
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Por outro lado, foi definido no Openstudio o calor total libertado (sensível + 
latente) por cada ocupante, para o meio ambiente que o rodeia, tendo em conta a sua 
atividade física. Como já foi dito anteriormente, para este caso de estudo a atividade é 
trabalho de gabinete, sendo o seu respetivo valor de 115 W/pessoa. A figura 101 ilustra 
a definição da atividade física no Openstudio, relativa a cada ocupante. 
 
 
Figura 101 – Exemplo de definição da atividade física de cada ocupante 
 
 Equipamentos Elétricos 
 
Tendo em conta o que foi abordado no ponto 3.1.7, foram definidos no 
Openstudio todos os consumos devidos aos equipamentos elétricos, cujos valores da 
potência de consumo médio foram introduzidos de acordo com a tabela (ver capítulo 
anterior). Grande parte do equipamento elétrico utilizado neste projeto é equipamento 
informático pelo que segundo o manual ASHRAE Handbook of Fundamentals, foi 
considerada uma fração radiante de valor 0,4. A figura 102 ilustra um exemplo da 
definição de um equipamento elétrico (computador pessoal). 
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Figura 102 – Exemplo da definição do equipamento elétrico 
 
 Sistemas AVAC 
 
O sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) permite climatizar 
o edifício e manter a temperatura interior do edifício dentro dos limites de conforto 
térmico. Para este caso de estudo, foram utilizados alguns templates do módulo “HVAC 
Systems “do Openstudio. Tendo em contas as características dos equipamentos de 
climatização, definidas no ponto 3.1.6, estas foram utilizadas para definição dos 
mesmos no Openstudio.  
Depois de definidos os sistemas AVAC, é necessário adicionar a zona térmica 
onde estes vão funcionar. 
De seguida será explicado o procedimento para a criação de cada um dos 




Foram criados os sistemas de VRV presentes no edifício, sendo as suas zonas 
térmicas os gabinetes do piso 2, piso 3 e a sala do concelho. Na figura 103, é possível 
visualizar a título de exemplo, a definição de um VRV, sendo necessário criar uma 
unidade exterior com várias unidades interiores, em que cada uma está associada a uma 
zona térmica. 
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Figura 103 – Exemplo da definição de um VRV 
 
No caso da figura 104, esta representa a definição de alguns parâmetros 
essenciais, tais como a potência de arrefecimento e aquecimento, COP, horários e 
temperaturas de funcionamento, de uma unidade exterior “PUHY/P400YGN-A” de um 
VRV relativamente ao modo arrefecimento e aquecimento. 
 
     
Figura 104 – Definição das caraterísticas da unidade exterior “PUHY/P400YGN-A”: a) Arrefecimento; b) Aquecimento 
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No caso da unidade interior “PKFY-P20VGM-E”, são definidos nas imagens da 
figura 105 parâmetros como: caudal do ar durante o arrefecimento e aquecimento e 
respetivo horário de funcionamento; eficiência do ventilador e respetivo motor; 




Figura 105 – Definição das caraterísticas da unidade interior “PKFY-P20VGM-E”: a) Caudais de ar; b) ventilador; 
c)arrefecimento; d) aquecimento 
 
No Openstudio foi necessário definir para cada um dos tipos de equipamento, os 
horários de funcionamento dos mesmos.  
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No caso dos equipamentos de climatização, VRV e “Multi-Split” foi preciso 
estabelecer os períodos do ano em que estes funcionam, em modo aquecimento e 
arrefecimento, assim como, definir um horário e temperaturas a partir das quais os 
equipamentos entram em funcionamento, simulando o efeito de termoestato. Assim os 
períodos compreendidos entre 1 de Janeiro a 30 de Abril e, 1 de Outubro a 31 de 
Dezembro, os equipamentos estão em modo de aquecimento entre as 8:00 e 17:00 
horas à temperatura de 20 ˚C em modo aquecimento. Nos restantes horários 




Figura 106 – Temperatura de aquecimento durante a semana 
 
Ao fim de semana o sistema estará desligado durante o ano inteiro. 
Por outro lado, definiu-se que o VRV funciona em modo de arrefecimento 
durante os períodos compreendidos entre 1 Maio a 30 Setembro, de acordo com a 
imagem da figura 107. A imagem ilustra que o sistema de climatização está em 
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Existem 3 unidades Multi-Split no edifício que foram modeladas no Openstudio, 
cujas respetivas zonas térmicas são: os gabinetes do piso 1 e auditório. O procedimento 




O ar ambiente do datacenter e os gabinetes do piso 3 é arrefecido por 
intermédio de unidades “in row” e ventiloconvectores, em que estes equipamentos 
recebem água fria produzida por chillers de condensação de ar. A temperatura da água 
no chiller varia entre 7 e os 12 C.  
Foi necessário no Openstudio definir um horário e temperaturas de 
funcionamento para cada um dos chillers. No caso dos chillers que produzem água fria 
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para as unidades “in row” localizadas no datacenter estes operam o ano inteiro quando 
a temperatura está acima dos 7 C (ver figura 108) e garantem que este local está à 
temperatura de 25 C (ver figura 109). 
 
 
Figura 108 – Temperatura de funcionamento chiller 
 
 
Figura 109 –Temperaturas ar ambiente datacenter  
 
A figura 110 exemplifica a definição de um chiller no Openstudio e, alguns dos 
parâmetros necessários para a sua caracterização, nomeadamente: a potência de 
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arrefecimento, COP, temperatura de referência de água arrefecida e temperatura de 
referência do fluido à entrada do condensador. 
 
 
Figura 110 – Definição do Chiller 
 
A figura 111, ilustra o circuito de água fria para o arrefecimento do datacenter, 
criado no Openstudio. Existem dois chillers em paralelo que, só operam em simultâneo 
caso haja necessidade. A bomba de circulação permite que água fria seja enviada para o 
ventiloconvetor. O setpoint manager é capaz ter acesso aos dados de qualquer nó no 
sistema de climatização e, usar esses valores para calcular um ponto de ajuste de 
temperatura. As pontes de ajustes são usados por controladores como ações de 
controle. 
No caso da figura 112, só existe um chiller que gera água fria para os vários 
ventiloconvectores existentes nos gabinetes e salas de reuniões do piso 3. 
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Figura 111 – Circuito água fria Datacenter 
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 Resistências elétricas 
 
O aquecimento dos gabinetes do piso 3 é feito por através resistências elétricas, 
cujo valor é de 1500 W. No Openstudio, estas foram associadas às respetivas zonas 




Tendo em conta o que foi dito no ponto 3.1.7, foi o modelado no Openstudio o 
sistema de ventilação presente no piso 2. A figura 113 ilustra o circuito de ventilação 
modelado no Openstudio, constituído por: recuperador de fluxos cruzados, ventiladores 
de extração e ventilação, zona térmica associada, difusor e setpointmanager.  
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No caso da figura 114, estão definidos os parâmetros de definição relativos ao 
recuperador fluxo cruzados, ventilador de extração e difusor. 
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RESULTADOS  113 
 




O consumo anual energético de eletricidade relativo ao ano 2016 foi de 424 MWh. Na 
tabela 41 é possível visualizar o consumo mensal e anual do ano referido. 
 
Tabela 41 – Consumos Reais do Edifício 















Com o intuito de validar o modelo de simulação, foi necessário calibrá-lo, de 
modo que o consumo anual obtido pela simulação dinâmica fosse o mais próximo do 
valor real (424,3 MWh). Para tal, houve necessidade de reajustar os horários de 
funcionamento dos equipamentos de climatização, elétricos e iluminação, presentes 
na simulação, (tabela 38). Posto isto, o consumo anual de energia obtido através da 
simulação foi de 424,6 MWh.  




RESULTADOS  114 
 
Estudo de Medidas de Eficiência Energética para um Edifício de Serviços  Fernando Batista 
 
Tabela 42 – Consumos de energia do Edifício 
 Consumo total (MWh) 
Aquecimento 4,3 
Arrefecimento 115,3 
Iluminação Interior 43,7 
Iluminação Exterior 16,1 








Analisando o gráfico da figura 115, pode concluir-se que os principais 
consumidores de energia elétrica do edifício são os equipamentos do datacenter 
(37,1%). No que diz respeito à climatização, esta representa 28,2% do consumo total, 
sendo este resultado uma soma de energia consumida para o aquecimento do 
ambiente (1,0%) e o arrefecimento do ambiente (27,2%). A iluminação representa 
14,1% do consumo global, sendo o consumo da iluminação interior e exterior 10,3% e 
3,8%, respetivamente. No caso da ventilação, esta contribui 5,9% para o consumo total 
do edifício, enquanto as bombas 2,8%. Os consumos das AQS e assim como dos 
elevadores são inferiores a 1% do consumo total. 
RESULTADOS  115 
 
Estudo de Medidas de Eficiência Energética para um Edifício de Serviços  Fernando Batista 
 
 
Figura 115 – Consumo total de Energia 
 
4.1 Medidas de melhoria de eficiência energética 
 
Foram estudadas melhorias que promovam a eficiência energética. Para tal é 
necessário tomar medidas que:  
-Reduzam de consumos de energia para o aquecimento, arrefecimento e 
iluminação do edifício;  
-Utilizem energias de fontes renováveis e que permitam investimentos 
rentáveis. As melhorias propostas são descritas de seguida: 
 
1. Introdução de isolamento térmico nas paredes da envolvente exterior (M1) 
 
O isolamento térmico dificulta a dissipação de calor e permite manter a 
temperatura ambiente, dispensando a utilização de ar condicionado ou aquecedor. As 
paredes e a cobertura da envolvente exterior permitem a transferência de energia 
para o exterior do edifício, dependendo das características térmicas dos materiais 
constituintes. Trata-se de um edifício antigo, em que os valores dos coeficientes de 
transmissão térmica são mais elevados do que os valores atuais de referência. Posto 
isto, a introdução do isolamento térmico das paredes permite reduzir coeficiente de 
transferência de calor e, consequentemente, as transferências de calor com o exterior. 
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Para este edifício, propõe-se a solução com isolamento de parede exterior EPS, 
(poliestireno expandido). Este material é uma espuma rígida e resistente, que pode ser 
usada numa ampla gama de aplicações, devido ao seu baixo peso. Neste caso, usou-se 
“isopor GENDERKA EPS 100”, que possui características apresentadas na tabela 43: 
Tabela 43- Caraterísticas do material de isolamento, EPS 
(W/m.°C) 0,037 
Densidade, kg/m3 16 
Resistência à compressão, kPa 100 
Condutibilidade Térmica, W/m.°C 0,037 
 
Consultando a tabela 44, os valores do coeficiente de transmissão térmica 
superficial de referência para a zona climática I1 são de 0,70 e 0,50, para elementos 
opacos verticais exteriores e opacos horizontais exteriores respetivamente. 
 Determinou-se o valor de espessura de EPS a introduzir nas paredes da 
envolvente exterior “PE1”, “PE2”, “PE3”, assim como na cobertura “COB1”, de modo 
que o valor do coeficiente de transmissão térmica superficial cumpra com os valores 
de referência definidos na legislação. As tabelas 45, 46, 47 e 48 representam as 
caraterísticas de cada elemento constituinte, assim como, o valor respetivo U de cada 
solução construtiva.  
 
Tabela 44 – Coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência de elementos opacos e de 
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Tabela 45 – Características da cobertura da envolvente exterior com isolamento – PE1 
 






































Resistência superficial exterior - - 0,04 
0,44 
Argamassa e reboco não tradicional 0,020 0,8 0,025 
EPS- Poliestireno expandido e moldado 0,040 0,037 1,081 
Tijolo furado 0,110 0,407 0,270 
Resistência de ar não ventilado 0,090 0,5 0,18 
Tijolo furado 0,200 0,385 0,520 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,115 
Resistência superficial interior - - 0,130 





























Resistência superficial exterior - - 0,040 
0,70 
Argamassa e reboco não tradicional 0,020 0,8 0,025 
EPS- Poliestireno expandido e 
moldado 
0,040 0,037 1,081 
Betão armado 0,300 2,000 0,150 
Argamassa tradicional 0,01 1,3 0,008 
Resistência superficial interior - - 0,130 
Resistência térmica total 1,434 
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Tabela 47 – Características da cobertura da envolvente exterior com isolamento – PE3 
 
Tabela 48 – Características da cobertura da envolvente exterior com isolamento– COB1 
 
Após consultas a empresas de construção, foi considerado que o preço de colocação 
































Resistência superficial exterior - - 0,04 
0,44 
Argamassa e reboco não tradicional 0,020 0,8 0,025 
EPS- Poliestireno expandido e 
moldado 
0,040 0,037 1,081 
Tijolo furado 0,110 0,407 0,270 
Resistência de ar não ventilado 0,090 0,5 0,18 
Tijolo furado 0,200 0,385 0,520 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,115 
Placa de aglomerado 0,010 1,400 0,007 
Resistência superficial interior - - 0,130 































Resistência superficial interior - - 0,100 
0,50 
Argamassa e reboco tradicional 0,020 1,300 0,015 
Laje Betão armado 0,3 2,000 0,150 
EPS- Poliestireno expandido e moldado 0,040 0,037 1,081 
Betão Celular 0,1 0,270 0,370 
Resistência superficial Local Não 
Aquecido 
- - 0,100 
Resistência térmica total 1,817 
RESULTADOS  119 
 
Estudo de Medidas de Eficiência Energética para um Edifício de Serviços  Fernando Batista 
 
2. Substituição de todas as lâmpadas fluorescentes tubulares por lâmpadas leds (M2). 
 
A substituição de todas as lâmpadas fluorescentes tubulares presentes no 
edifício por lâmpadas do tipo led (figura 116) permite poupança de energia, garantindo 
o mesmo fluxo luminoso. As características técnicas das mesmas seguem na tabela 
seguinte: 
 
Figura 116 – Lâmpada Led 22 W – Philips 
 
Tabela 49 – Caraterísticas lâmpadas led Philips 
Volts, V 230 
Tipo T8/G13 
Potência, W 22 
Luminosidade, lm 1950 
Duração 30000h 
Preço, € 9 
  
3. Aplicação de janela dupla (figura 117) com o espaço de caixa-de-ar existente entre 
as duas caixilharias de 15 cm (M3), em que será introduzido um caixilho igual ao 
existente. 
 
Figura 117 – Exemplo de Janela Dupla 
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Esta melhoria permite melhorar os requisitos da envolvente exterior, de modo 
a reduzir as perdas de energia para o exterior. Os vãos envidraçados que podem ter 




Figura 118 – Vãos envidraçado com janela Dupla: a)Fachada Este; b)Fachada Oeste 
 
Considerou-se que os vãos envidraçados interiores e exteriores são iguais e 
estão separados por uma caixa-de-ar de 15 cm. Tanto os envidraçados exteriores e 
interiores são constituídos por: um vidro duplo de espessura 6 mm e uma caixa de 10 
mm. 
Foram consultadas várias empresas de construção e obteve-se o melhor preço do 
envidraçado de 250 €/m2. 
 
 Cálculo do coeficiente de transmissão térmica de uma janela dupla 
 
De acordo com a norma ISO 10077-1, o cálculo do coeficiente de transmissão 
térmica de uma janela dupla pode ser feito de acordo com a seguinte expressão: 
   
 
 
   
        
 
   
    
 
Em que:  
 
   é o coeficiente de transmissão térmica da janela dupla sem dispositivo de proteção 
solar / oclusão noturna na caixa-de-ar;  
    é o coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado interior;  
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   é a resistência térmica da caixa-de-ar;  
    - Coeficiente de transmissão térmica do vão envidraçado exterior;  
    é a Resistência térmica superficial exterior;  
    é a Resistência térmica superficial interior;  
 
Caso existam dispositivos de proteção solar/oclusão noturna, o coeficiente a 
considerar no cálculo da transmissão térmica deve ser o médio dia-noite (Uwdn) 
corresponde à média dos coeficientes de transmissão térmica de um vão envidraçado 
com a proteção aberta metade do dia e fechada durante o resto do dia, em que 
adicionalmente se deve considerar a resistência térmica concedida por esse dispositivo 
ΔR. 
Considerando o contributo do sistema proteção solar / oclusão noturna de 
ΔR=0,12 m2.C/W, o valor de    é dado pela seguinte expressão: 




     
 
O valor de Uwdn é dado pela seguinte expressão: 
     




O valor do coeficiente de transmissão térmica da janela dupla sem dispositivo de 
proteção solar: 
   
 
 
                
 
          
             
 
O valor do coeficiente de transmissão térmica da janela dupla com contributo do 
sistema proteção solar: 
   
 
 
         
             
Finalmente, o valor de       
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4. Climatização dos gabinetes do piso 4 do edifício por sistemas VRV (M4). 
 
O arrefecimento dos gabinetes piso 4 é realizado pelo sistema chiller e 
ventiloconvetor, enquanto o aquecimento é efetuado por resistências elétricas. 
Pretende-se substituir este sistema de climatização por VRV, de modo obter maior 
desempenho energético. 
As caraterísticas da unidade exterior e unidade interior são mencionadas nas 
figuras 119 e 120, respetivamente. 
 
 
Figura 119 – Características da unidade exterior (PUHY/P400Y6MA) 
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5. Substituição dos projetores exteriores por projetores led (M5). 
 
A sugestão de melhoria consiste na substituição da iluminação exterior do 
edifício, atualmente constituída por lâmpadas de iodetos metálicos e vapor de sódio, 
por projetores led (ver figura 121). A quantidade de projetores que se pretende 
colocar no exterior do edifício é treze. 
 
 
Figura 121 – Foco Projetor LED 
 
Na tabela 50 são fornecidos os dados técnicos relativos ao projetor led, a 
introduzir no exterior do edifício.  
 
Tabela 50- Dados técnicos sobre Foco Projetor LED “SMD Frost” 
Volts, V 220-240V 
Potência, W 50 
Luminosidade, lm 4060 
Duração 30000h 
Preço, € 37,56 
 
 
6. Aplicação de redutores de caudal nas torneiras das instalações sanitárias 
 
Os redutores de caudal nas torneiras das casas de banho permitem baixar o 
consumo AQS. Segundo a fonte [23] os reguladores para torneira de “ORFESA” 
reduzem 80% do caudal. Na figura 122 são evidenciadas as caraterísticas técnicas de 
vários reguladores de caudal. 
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Figura 122 – Caraterísticas técnicas do regulador Caudal “Orfesa” 
 
Os consumos de AQS foram atualizados considerando a melhoria citada (ver figura 
123) de modo a determinar as necessidades de AQS (ver tabela 51). Considerou-se que 
no fim-de-semana o consumo de AQS é nulo. 
 
 
Figura 123 – Consumo de AQS durante a semana. 
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As necessidades de energia para o AQS surgem na tabela seguinte: 
 
Tabela 51- Consumo de energia devido AQS 




36 31 35 31 36 35 33 36 33 35 35 33 409 
 
 
7. Climatização do ar ambiente do Datacenter através de uma UTA (M7) 
 
Esta melhoria consiste em instalar uma unidade de tratamento de ar (figura 124), de 
modo a introduzir ar exterior a uma temperatura mais baixa do que a temperatura da 
sala, diminuindo o número horas de funcionamento do chiller. As características 
técnicas da UTA são definidas na tabela 52. 
 
Figura 124 – Unidade de Tratamento de ar “TROX TECHNIK” 
 
Tabela 52- Dados técnicos dada UTA 
Potência frigorífica, kW 48,12  
Caudal de água fria, m3/h 8,275 
Caudal de ar novo, m3/s 2  
Preço, € 15000 
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Foi modelado no Openstudio uma UTA para arrefecimento do espaço, de 
acordo com a figura 125, em que o princípio de funcionamento será o seguinte: 
 
Figura 125 – Modelação de uma UTA para arrefecimento do datacenter 
 
-Se a sala do datacenter estiver a uma temperatura inferior à temperatura 
definida pelo controlador setpointmanager (25 ˚C) os equipamentos (chiller e UTA) 
estarão desligados; 
-Se eventualmente a sala do datacenter estiver a uma temperatura superior à 
temperatura definida pelo setpointmanager (25 ˚C) e a temperatura do ar exterior for 
menor do que a temperatura da sala a UTA entrará em funcionamento; 
 -No caso da sala do datacenter estiver a uma temperatura superior à 
temperatura definida pelo setpointmanager (25 ˚C) e a temperatura do ar exterior for 
maior do que a temperatura da sala, o chiller entrará em funcionamento de modo a  
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8. Instalação de Painéis fotovoltaicos (M8) 
 
Tendo em conta a área disponível na cobertura do edifício, propõe-se introduzir 
o máximo número de painéis fotovoltaicos, sendo este 142, cuja inclinação é de 34 
orientados a sul - oeste, como é possível ver na figura 126. As respetivas caraterísticas 
técnicas são apresentadas no anexo G. 
 
Figura 126 – Instalação de Painéis Fotovoltaicos 
De modo a obter o valor de produção de energia elétrica pelos painéis 
fotovoltaicos, realizou-se uma simulação dinâmica de acordo com a figura 126, onde 
foi necessário modelar todos os painéis fotovoltaicos com as respetivas dimensões e 
inclinações, assim como, introduzir a sua potência máxima e o módulo de eficiência. 
Os valores de energia elétrica obtidos, após simulação dinâmica, são representados na 
figura 127. Os painéis fotovoltaicos produzem 253,920 GJ=70,5 MWh de eletricidade. 
Este valor representa o valor de melhoria de consumo. 
 
Figura 127 – Cargas Elétricas Obtidas no Openstudio 
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Após consulta a várias empresas instaladoras, foi considerado o valor de 0,75 €/Wp 
para o investimento da instalação do sistema de produção de energia elétrica, através 
de painéis fotovoltaicos. 
 
9. Introdução de Painéis Solares térmicos (M9) 
 
A colocação de painéis de solares na cobertura permite a redução das 
necessidades de AQS. Teve-se em conta o espaço ocupado pelos painéis fotovoltaicos. 
Foram considerados 2 coletores do modelo “Vulcano FKT – 2W”, com orientação de 0º 
em azimute, com uma inclinação de 34˚ virado a sul. O armazenamento central num 
depósito com uma capacidade de 300 l. O circuito primário em circulação forçada, com 
recurso a uma bomba de potência de 30 W, gerando um caudal de 50 litro/m2 por 
hora. 
 
Figura 128 - Coletores do Modelo “Vulcano FKT-2W” 
 
Tabela 53- Dados técnicos  
Dimensões, mm 2017 x 1175 x 87 
Área total, m2 2,55 
Área de abertura, m2 2,43 
Capacidade do depósito, l 300 
Caudal nominal, l/h 50 
Fator de eficiência  0,802 
Coeficiente de perdas linear, W/ (m2K) 3,833 
Coeficiente de perdas secundário, W/(m2K) 0,015 
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De acordo com o referido no ponto 3.1.8 relativamente às necessidades de 
AQS, através da ferramenta SCE.ER, obteve-se a energia de origem solar, gerado pelos 
painéis solares térmicos, conforme se pode verificar na tabela 54. 
 
Tabela 54- Energia solar útil obtida pelos painéis   




117 136 165 148 177 173 165 180 164 160 140 83 1808 
 
4.1.1 Impacto das Melhorias de Eficiência de Energética simuladas 
 
Na tabela 55 são apresentados os resultados obtidos após simulação dinâmica, 
relativamente a cada uma das melhorias de eficiência energética mencionadas, 
nomeadamente: 
 
1. Consumos anuais – Relativos aos consumos energéticos dos sistemas de AVAC, 
iluminação, equipamentos, elevadores, AQS e Pontes térmicas Lineares; 
2. Consumo Energia Primária, CEP – Representa o valor do consumo de energia 
primária, ou seja, a energia contida nos combustíveis brutos, energia solar, a 
energia eólica e outras formas de energia até à obtenção da energia final, como 
por exemplo a eletricidade. Este é calculado pela seguinte expressão:  





     - Consumo de energia por fonte de energia i para os usos do tipo S (consumos 
relativos aos equipamentos cujo desempenho energético o SCE pretende 
regulamentar), [kWh/ano]; 
      – Fator de conversão de energia útil para energia primária que traduz o 
rendimento global do sistema de conversão e transporte de energia de origem 
primária, de acordo com o Despacho do Diretor-geral de Energia e Geologia (n.º 
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15793- D/2013), [kWhEP/kWh]. Para o caso em estudo, a fonte de energia final ser a 
eletricidade                   ; 
 
3. Emissão de CO2, relativas ao consumo de energia nos edifícios. Este é 
determinado pela seguinte expressão: 




      – O fator de conversão de energia primária para emissões de CO2. Para 
caso da fonte de energia ser eletricidade é       0,144            ; 
4. Energia Poupada, traduz o ganho no consumo de energia após uma 
determinada melhoria de eficiência energética; 
5. Investimento, representa o valor de capital financeiro aplicado para se obter 
uma determinada melhoria; 
6. Receitas, valores (euros) gerados anualmente pela implementação de uma 
melhoria ao longo do período de duração da mesma; 
 
                           
Onde: 
  - É o custo de energia elétrica (kWh) 
 
O preço da energia elétrica varia conforme o horário de consumo. Observando 
a fatura energética do mês de Janeiro de 2018 (figura 129), podemos consta que o 
consumo de eletricidade é cobrado à tarifa de super vazio, vazio normal, ponta e cheia, 
cujos respetivos valores são indicados na fatura.  
 
 
Figura 129 – Fatura energética 
RESULTADOS  131 
 
Estudo de Medidas de Eficiência Energética para um Edifício de Serviços  Fernando Batista 
 
O período de horários de eletricidade (ver figura 130) é definido segundo a fonte [24]. 
 
Figura 130 – Períodos horários da eletricidade 
 
Posto isto, determinou-se o custo da energia elétrica da seguinte forma: 
 
                                                      
                                         
                                                
                                               
 
Média ponderada do custo da energia elétrica: 
 
  
        
  
 
        
  
 
         
  
 
        
  
                  
 
7. Custos, valores anuais devido à implementação de uma melhoria ao longo do 
período de duração da mesma. Para este caso de estudo, considerou-se que há 
custos no caso de haver necessidade de substituição de equipamentos durante 
o período de análise económica de investimento. As melhorias propostas que 
acarretam custos são: a substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares por 
lâmpadas pela led e substituição dos projetores exteriores por projetores led, 
em que estas têm uma duração de 30000 horas. 
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Na primeira melhoria mencionada considerou-se que as lâmpadas led 
funcionam:                                         .Posto isto, será 
necessária substituir cada lâmpada led pelo menos uma vez durante os 20 anos. 
 
No caso da segunda melhoria considerou-se que as lâmpadas led 
funcionam:                                             . Será 
necessária substituir cada lâmpada led dos projetoes exteriores, pelo menos quatro 
vezes durante um período de 20 anos. 
 
8. Payback, representa o número de anos que o investidor terá de esperar até se 
ressarcir de todos os investimentos efetuadas ao implementar uma melhoria. O 
valor deste é dado pela seguinte expressão: 
 
   
            
               
           
 
 
9. Valor Atual Líquido (VAL), valor que uma determinada melhoria representa, 
numa dada altura no tempo considerando todos os parâmetros relativos ao 
custo temporal do dinheiro. 
 
Onde: 
Em termos de cálculo esta pode ser determinada utilizando a seguintes 
expressão: 
                                                      
        
       




  Taxa de actualização do investimento, ou seja uma taxa de juro que considere as 
questões de inflação e custo de capital para o investimento feito. De uma outra forma, 
representa a remuneração mínima exigida pelo investidor. Tendo em conta a 
informação do banco Portugal, considerou-se um valor de 2%. 
RESULTADOS  133 
 
Estudo de Medidas de Eficiência Energética para um Edifício de Serviços  Fernando Batista 
 
n: representa o número de anos de vida do projeto, sendo o valor assumido para o 
corrente estudo de 20 anos. 
 
10. O rácio entre a energia poupada e euro investido permite ter uma perceção de 
quais as melhorias que permitem ter maiores ganhos nos consumos de energia 
para um investimento mais reduzido. 
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Tabela 55- Resultados obtidos 
Legenda:
 Melhorias de Eficiência Energética (M1, M2, ..., M9) 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1 a M9 
1. Consumo anual, MWh 422,1 407,3 421,7 416,4 411,5 423,0 361,8 354,0 420,3 243,3 
2.Consumo Energia Primária, MWhEP 1055,3 1018,3 1054,3 1039,6 1028,7 1057,3 904,5 885,0 1050,8 608,2 
3.Emissão CO2, kgCO2 60787 58656 60728 59882 59258 60902 52103 50978 60526 35037 
4.Energia Poupada, MWh 2,4 17,2 2,8 8,7 13,0 1,6 62,7 70,5 1,8 181,1 
5.Investimento, € 41160 4320 25000 39917 488 111 15000 41310 2000 167306 
6 Receitas, €/ano 194 1371 226 694 1038 130 4991 5619 144 14263 
7.Custos, €/ano - 216 - - 97,6 - - - - 313,7 
8.PayBack, anos 212,3 3,7 110,7 57,5 0,5 0,9 3,0 7,4 13,9 12 
9.VAL, € -38744 14567 -21306 -28574 14888 2015 66612 50566 352 60779 
10.Energia Poupada/euro investido 0,06 3,99 0,11 0,22 26,72 14,7 4,18 1,71 0,90 1,1 
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Tendo como base os dados da tabela 55, elaborou-se o gráfico da figura 131 
que, reflete os consumos energéticos anuais para cada uma das melhorias propostas. 
Quanto menor o consumo, maior o impacto da medida na sua redução, sendo que, no 
gráfico as medidas apresentam-se por ordem crescente desse mesmo impacto. 
 
 
Figura 131 – Consumos Energéticos Anuais após Melhorias 
 
Analisando os resultados obtidos da tabela 55, as melhorias propostas que 
permitem obter investimentos viáveis são: 
- Substituição de todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas leds (M2); 
- Substituição dos projetores exteriores por projetores led (M5); 
- Aplicação de redutores de caudal nas torneiras das instalações sanitárias (M6); 
- Climatização do ar ambiente do datacenter através de uma UTA (M7); 
- Instalação de painéis fotovoltaicos (M8);   
- Introdução de painéis Solares térmicos (M9). 
 
Opostamente, as seguintes melhorias não são vantajosas em termos 
económicos: 
- Introdução de isolamento térmico nas paredes da envolvente exterior (M1); 
- Aplicação de janela dupla nos envidraçados (M3); 
- Climatização dos gabinetes do piso 4 do edifício por sistemas VRV (M4); 
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O gráfico da figura 132, representa por ordem crescente, de Payback e o 
respetivo valor de VAL para as melhorias que apresentam vantagens económicas. Estas 
devem ser implementadas por esta ordem, tendo em conta o melhor Payback. 
 
Figura 132 – Payback e VAL 
 
Considerando em simultâneo as melhorias de eficiência energética que são vantajosas 
economicamente (2,5,6,7,8 e 9), obtiveram-se os resultados que são apresentados na 
tabela 56. 
Tabela 56- Resultados obtidos   
1.Consumo anuais, MWh 259,7 
2.Consumo Ep, MWhEP 649,2 
3.Emissão CO2, kgCO2 37397 
4.Energia Poupada, MWh 164947 
5.Investimento, € 63229 
6.Receitas, €/ano 13293 
7.Custos, €/ano 217 
8.PayBack, anos 4,9 
9.VAL, € 149001 
10.Energia Poupada/euro investido 2,6 
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A simulação dinâmica realizada permitiu obter um consumo anual de energia do 
edifício de 424,6 MWh. Foram propostas nove medidas de melhorias de eficiência 
energética, de modo a obter máxima redução de consumo energético e, 
consequentemente, a diminuição do consumo de energia primária, assim como, 
emissão de CO2. As diferentes medidas produzem diferentes reduções no consumo 
energético e requerem diferentes valores de investimento. Podemos concluir que: 
 A melhoria que permitiu maior redução de consumo de energia é a melhoria 8, 
cujo seu consumo anual foi de 354,0 MWh que corresponde a uma redução de 
16,6%, através de instalação de painéis fotovoltaicos; 
 A segunda melhoria que provocou também diminuição significativa do 
consumo foi a melhoria 7 cujo seu consumo anual foi de 361,8 MWh que 
corresponde a uma redução de (14,8%), com a introdução de uma UTA para 
climatização do ar ambiente do datacenter; 
 Opostamente a medida que permite menor redução de consumos foi a 
melhoria 6 (introdução de redutores de caudal nas torneiras das instalações 
sanitárias). No entanto, esta medida ainda assim deverá ser uma das primeiras 
a ser implementada, devido a ter um valor atrativo de Payback (1 ano), em que 
o seu investimento é reduzido. Para além deste motivo, devemos ter em 
consideração o facto de esta permitir poupança no consumo de água, fator 
ambiental de grande importância. 
 A segunda medida menos representativa em termos de redução de consumos, 
foi a melhoria 1 (Introdução de isolamento térmico na fachada exterior) com 
um consumo de 422,1 MWh. 
 
 Em termos globais, se implementarmos todas as medidas atingiremos uma 
redução de 42,7% de consumo (243,3MWh). No caso de implementarmos 
apenas as medidas de melhoria que permitem resultados economicamente 
positivos alcançaremos um consumo 259,7MWh que corresponde uma redução 
de 38,8%. 
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Do ponto de vista de análise de investimento, as melhorias a serem implementadas 
primariamente devem ser as que permitem mais rapidamente ressarcir de todos os 
investimentos efetuados e, ao mesmo tempo, gerem valores de VAL positivos. Posto 
isto, podemos inferir que: 
 A melhoria 5 (substituição das lâmpadas exteriores por lâmpadas led) e 
melhoria 6 (aplicação de redutores de caudal nas torneiras das instalações 
sanitárias) são vantajosas do ponto de vista de análise económica de 
investimento, pois apresentam Payback de 0,5 e 0,9 anos e os valores da VAL 
de 14888 e 66612 euros, respetivamente.  
 A melhoria 7 (Climatização do ar ambiente do datacenter através de uma UTA 
(M7) permitiu obter a VAL mais elevada de todas as melhorias, sendo esta de 
66612 euros; 
 Contrariamente as melhorias 1 (aplicação de isolamento térmico na envolvente 
exterior), melhoria 3 (Aplicação de janela dupla) e melhoria 4 (Substituição do 
sistema de climatização existente por um sistema VRV) devem ser as últimas a 
serem implementadas, pois não proporcionam bons investimentos, pelo que os 
PayBack são de 212, 110 e 57 anos e os valores da VAL de -38744, -21306, -
28574 euros, respetivamente. No entanto, no caso da melhoria 1, é importante 
ser implementada, visto permitiu que a temperatura interior no edifício, seja 
mais confortável, não havendo tanta necessidade recorrer aos sistemas de 
AVAC . 
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ANEXO A - Áreas/Volumes de cada espaço 
 










P1_HALL 96,97 102,49 3,4 339,41 
P1_PT 39,49 45,80 3,4 138,22 
P1_SALA1 17,04 19,38 3,4 57,94 
P1_SALA2 28,86 33,09 3,4 98,11 
P1_ELEVA1 3,61 4,32 3,4 12,27 
P1_ELEVA2 3,61 4,32 3,4 12,27 
P1_WC1 15,45 22,25 3,4 52,51 
P1_ESCADAS 18,13 21,27 3,7 61,64 
P1_SALA3 19,81 22,05 3,4 67,35 
P1_SALA4 31,76 36,18 3,4 107,99 
P1_SALA5 10,71 13,23 3,4 36,42 
P1_SALA6 80,87 89,12 3,4 274,95 
P1_SALA7 34,06 35,69 3,4 115,80 
P1_SALA8 11,85 13,83 3,4 40,30 
P1_SALA9 24,25 28,81 3,4 82,46 
TOTAL 436,5 491,82 - 1497,6 
 













P2_Sala1 30,19 35,70 3,0 90,56 
P2_Sala2 39,65 45,01 3,0 118,95 
P2_Sala3 23,15 25,79 3,0 69,44 
P2_Corredor1 47,04 48,99 3,0 141,11 
P2_Eleva1 3,61 4,32 3,0 10,82 
P2_Eleva2 3,61 4,32 3,0 10,82 
P2_WC1 21,99 29,30 3,0 65,98 
P2_Sala4 2,92 3,55 3,0 8,77 
P2_Sala5 14,13 15,96 3,0 42,38 
P2_Sala6 30,71 34,07 3,0 92,12 
P2_Sala7 14,45 16,87 3,0 43,34 
P2_Sala8 8,15 10,12 3,0 24,45 
P2_Sala9 10,01 11,71 3,0 30,03 
P2_Sala10 11,46 13,24 3,0 34,38 
P2_Sala11 44,70 50,94 3,0 134,10 
P2_Sala12 15,81 18,47 3,0 47,42 
P2_Sala13 112,84 125,37 3,0 338,53 
P2_Escadas 16,94 21,27 3,0 50,83 
TOTAL 451,3 515,01 - 1075 
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Tabela 59 – Áreas e volumes de cada espaço – Piso 3 
 
 











P4_Sala1 30,70 35,70 3,0 92,09 
P4_Sala2 39,34 45,01 3,0 118,03 
P4_Sala3 20,60 23,66 3,0 61,80 
P4_Sala4 15,13 17,54 3,0 45,38 
P4_Eleva1 3,61 4,32 3,0 10,82 
P4_Eleva2 3,61 4,32 3,0 10,82 
P4_Corredor1 79,15 73,53 3,0 237,45 
P4_WC1 21,99 29,30 3,0 65,98 
P4_Sala5 22,86 24,82 3,0 68,59 
P4_Sala6 22,94 25,44 3,0 68,83 
P4_Sala7 22,77 26,22 3,0 68,31 
P4_Sala8 15,13 16,70 3,0 45,39 
P4_Sala9 23,69 27,04 3,0 71,08 
P4_Sala10 8,08 10,12 3,0 24,23 
P4_Sala11 30,14 35,17 3,0 90,41 
P4_Sala12 30,99 37,29 3,0 92,97 
P4_Sala13 24,06 30,49 3,0 72,17 
P4_Escadas 16,94 21,27 3,0 50,83 

















P3_SALA1 27,73 33,47 3,0 83,18 
P3_SALA2 24,83 27,80 3,0 74,50 
P3_SALA3 15,32 17,33 3,0 45,97 
P3_SALA4 14,86 17,22 3,0 44,57 
P3_ELEVA1 3,61 4,32 3,0 10,82 
P3_ELEVA2 3,61 4,32 3,0 10,82 
P3_CORREDOR1 70,60 65,62 3,0 211,80 
P3_WC1 21,99 29,30 3,0 65,98 
P3_SALA5 14,67 16,47 3,0 44,00 
P3_SALA6 15,68 17,54 3,0 47,03 
P3_SALA7 15,16 16,98 3,0 45,49 
P3_SALA8 15,13 16,95 3,0 45,40 
P3_SALA9 14,59 16,35 3,0 43,76 
P3_SALA10 23,64 26,22 3,0 70,91 
P3_SALA11 14,90 16,70 3,0 44,70 
P3_SALA12 23,12 27,04 3,0 69,36 
P3_SALA13 8,11 10,12 3,0 24,34 
P3_SALA14 14,85 18,12 3,0 44,55 
P3_SALA15 54,92 65,37 3,0 164,77 
P3_SALA16 15,34 19,45 3,0 46,02 
P3_ESCADAS 16,94 21,27 3,0 50,53 
TOTAL 429,6 487,96 - 1018,9 
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ANEXO B - Caraterização das Luminárias 
 
Tabela 61 – Caraterização das Luminárias 












Armadura com lâmpadas fluorescentes 
T8, com balastro ferro magnético 
4 18 1,3 Superfície 93,6 0,72 0,18 
2 
Armadura com lâmpadas fluorescentes 
T5, com balastro eletrónico 
4 24 1,1 Superfície 105,6 0,72 0,18 
3 
Armadura com lâmpada fluorescente 
T5, com balastro eletrónico 
1 35 1,1 Superfície 38,5 0,72 0,18 
4 
Armadura com lâmpadas fluorescentes 
T5, com balastro eletrónico 
2 35 1,1 Superfície 77 0,72 0,18 
5 
Armadura com lâmpadas fluorescentes 
T5, com balastro ferro magnético 
2 36 1,1 Superfície 93,6 0,72 0,18 
6 
Armadura com lâmpada fluorescente 
T8, com balastro ferro magnético 
1 58 1,3 Superfície 75,4 0,72 0,18 
7 
Armadura com lâmpadas fluorescentes 
T8, com balastro ferro magnético 
2 58 1,3 Superfície 93,6 0,72 0,18 
8 Foco com lâmpadas fluorescentes compatas 2 11 - Encastrado 22 0,37 0,18 
9 Foco com lâmpadas fluorescentes compatas 2 13 - Encastrado 26 0,37 0,18 
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10 Foco com lâmpadas fluorescentes compatas 2 24 - Encastrado 48 0,37 0,18 
11 Foco com lâmpada fluorescente 1 50 - Superfície 50 0,72 0,18 
12 Foco com lâmpada led 1 10 - Encastrado 10 0,37 0,18 
13 Foco com lâmpadas leds 2 10 - Encastrado 20 0,37 0,18 
14 Foco com lâmpadas leds 2 11 - Encastrado 22 0,37 0,18 
15 Foco com lâmpada led 1 12 - Encastrado 12 0,37 0,18 
16 Foco com lâmpadas leds 2 13 - Encastrado 26 0,37 0,18 
17 Foco com lâmpada led 1 18 - Encastrado 18 0,37 0,18 
18 Foco com lâmpada led 1 19 - Encastrado 10 0,37 0,18 
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Tabela 62 – Potências/Densidade de iluminação - Piso 1 
  
Espaço 
Tipo de Iluminação / Potência / Quantidades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 




77W   93,6W 
W 
75,4W 93,6W 22W 26W 48W 50W 10W 20W 22W 12W 26W 18W 10W 10W 
P1_HALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 29 2 9 
P1_PT 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_ELEVA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_ELEVA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_WC1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_ESCADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P1_SALA9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 63 – Potências/Densidade de iluminação - Piso 2 
Espaço 
Tipo de Iluminação / Quantidades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 




77W   93,6W 
W 
75,4W 93,6W 22W 26W 48W 50W 10W 20W 22W 12W 26W 18W 10W 10W 
P2_SALA1 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_CORREDOR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 0 0 
P2_ELEVA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_ELEVA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_WC1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
P2_SALA5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA11 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_SALA13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 
P2_ESCADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 64 – Potências/Densidade de iluminação - Piso 3 
Espaço 
Tipo de Iluminação / Potência / Quantidades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 




77W   93,6W 
W 
75,4W 93,6W 22W 26W 48W 50W 10W 20W 22W 12W 26W 18W 10W 10W 
P3_SALA1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_ELEVA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_ELEVA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_CORREDOR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 10 0 0 
P3_WC1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA15 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_SALA16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P3_ESCADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 65 – Potências/Densidade de iluminação - Piso 4 
Espaço 
Tipo de Iluminação / Potência / Quantidades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 




77W   93,6W 
W 
75,4W 93,6W 22W 26W 48W 50W 10W 20W 22W 12W 26W 18W 10W 10W 
P4_SALA1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_ELEVA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_ELEVA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_CORREDOR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 
P4_WC1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P4_SALA13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO C - Equipamentos de climatização 
 
Tabela 66 – Equipamentos de climatização - Piso 1 
Equipamentos de AVAC 
  Unidade Interior Unidade Exterior 
Espaço Marca Tipo Modelo Tipo Modelo 
P1_HALL - - - - - 
P1_PT - - - - - 
P1_SALA1 - - - - - 
P1_SALA2 - - - - - 
P1_ELEVA1 - - - - - 
P1_ELEVA1 - - - - - 
P1_WC1 - - - - - 
P1_ESCADAS - - - - - 
P1_SALA3 - - - - - 
P1_SALA4 Mitsubishi Cassete 4 vias SLZ-KA50VAL Multi-Split MXZ-5A100VA 
P1_SALA5 - - - - - 
P1_SALA6 Mitsubishi Cassete 4 vias SLZ-KA50VAL Multi-Split MXZ-5A100VA 
P1_SALA7 York Chiller YLCA-4061TP-380T Chiller YLCA-4061TP-380T 
P1_SALA8 Mitsubishi Cassete 4 vias SLZ-KA50VAL Multi-Split MXZ-5A100VA 
P1_SALA9 - - - - - 
Tabela 67 – Equipamentos de climatização - Piso 2 
Equipamentos de AVAC 
  Unidade Interior Unidade Exterior 
Espaço Marca Tipo Modelo Tipo Modelo 
P2_SALA1 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA2 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA3 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_CORREDOR1 - - - - - 
P2_ELEVA1 - - - - - 
P2_ELEVA2 - - - - - 
P2_WC1 - - - - - 
P2_SALA4 - - - - - 
P2_SALA5 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA6 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA7 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA8 - - - - - 
P2_SALA9 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA10 Mitsubishi Mural PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA11 Mitsubishi Mural 3unid. PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA12 Mitsubishi Mural 3unid. PKFY-P20VGM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P2_SALA13 LG Mural 
2unid. MA 12 AH NF11 
3unid. MA 12 AH NF11 
Multi-split MU4M25 UE0 
P2_ESCADAS - - - - - 
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Tabela 68 – Equipamentos de climatização - Piso 3 
Equipamentos de AVAC 
  Unidade Interior Unidade Exterior 
Espaço Marca Tipo Modelo Tipo Modelo 
P3_SALA1 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA2 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA3 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA4 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_ELEVA1 - - - - - 
P3_ELEVA2 - - - - - 
P3_CORREDOR1 - - - - - 
P3_WC1 - - - - - 
P3_SALA5 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA6 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA7 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA8 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA9 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA10 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA11 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA12 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA13 - - - - - 
P3_SALA14 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA15 Mitsubishi Mural 3 unid. PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_SALA16 Mitsubishi Mural PKFY-P25VAM-E VRV PUHY/P400YGN-A 
P3_ESCADAS - - - - - 
 
Tabela 69 – Equipamentos de climatização - Piso 4 
Equipamentos de AVAC 
  Unidade Interior Unidade Exterior 
Espaço Marca Tipo Modelo Tipo Modelo 
P4_SALA1 Daikin ventiloconvetor FWV 47AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA2 Daikin Mural 2 unid. FXNQ40MAVE VRV RXY5Q4P7V3B1 
P4_SALA3 Daikin ventiloconvetor FWV 47AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA4 Daikin ventiloconvetor FWV 47AJVE Chiller PLCA20D 
P4_ELEVA1 - - - - - 
P4_ELEVA2 - - - - - 
P4_CORREDOR1 - - FWV 47AJVE - - 
P4_WC1 - - - - - 
P4_SALA5 Daikin ventiloconvetor FWV 67AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA6 Daikin ventiloconvetor FWV 67AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA7 Daikin ventiloconvetor FWV 47AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA8 Daikin ventiloconvetor FWV 67AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA9 Daikin ventiloconvetor FWV 67AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA10 - - - - - 
P4_SALA11 Daikin ventiloconvetor FWV 67AJVE Chiller PLCA20D 
P4_SALA12 Daikin ventiloconvetor 
FWV 67AJVE/ 
 FWV 47AJVE 
Chiller PLCA20D 
P4_SALA13 Daikin ventiloconvetor FWV 67AJVE Chiller PLCA20D 
P4_ESCADAS - - - - - 
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Figura 134 – Ficha técnica PUHY/P400YGN-A 
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Figura 137 – Ficha técnica RXY5Q4P7V3B1 
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ANEXO E - Taxa de ocupação por espaço 
 
 










P1_HALL 102,49 1 70 45 0,010 
P1_PT 45,80 0 0 0 0 
P1_SALA1 19,38 0 0 0 0 
P1_SALA2 33,09 0 0 0 0 
P1_ELEVA1 4,32 0 0 0 0 
P1_ELEVA1 4,32 0 0 0 0 
P1_WC1 22,25 0 0 0 0 
P1_ESCADAS 21,27 0 0 0 0 
P1_SALA3 22,05 0 0 0 0 
P1_SALA4 36,18 4 280 180 0,111 
P1_SALA5 13,23 0 0 0 0 
P1_SALA6 89,12 0 0 0 0 
P1_SALA7 35,69 0 0 0 0 
P1_SALA8 13,83 0 0 0 0 
P1_SALA9 28,81 0 0 0 0 
 










m2 P2_SALA1 35,70 0 0 0 0 
P2_SALA2 45,01 6 420 270 0,133 
P2_SALA3 25,79 0 0 0 0 
P2_CORREDOR1 48,99 0 0 0 0 
P2_ELEVA1 4,32 0 0 0 0 
P2_ELEVA2 4,32 0 0 0 0 
P2_WC1 29,30 0 0 0 0 
P2_SALA4 3,55 0 0 0 0 
P2_SALA5 15,96 0 0 0 0 
P2_SALA6 34,07 6 420 270 0,176 
P2_SALA7 16,87 1 70 45 0,059 
P2_SALA8 10,12 0 0 0 0 
P2_SALA9 11,71 1 70 45 0,085 
P2_SALA10 13,24 2 140 90 0,151 
P2_SALA11 50,94 4 280 180 0,079 
P2_SALA12 18,47 0 0 0 0 
P2_SALA13 125,37 20 1400 900 0,0160 
P2_ESCADAS 21,27 0 0 0 0 
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Tabela 72  – Taxa de ocupação por espaço – Piso 3 









P3_SALA1 33,47 3 210 135 0,090 
P3_SALA2 27,80 0 0 0 0 
P3_SALA3 17,33 0 0 0 0 
P3_SALA4 17,22 1 70 45 0,058 
P3_ELEVA1 4,32 0 0 0 0 
P3_ELEVA2 4,32 0 0 0 0 
P3_CORREDOR1 65,62 0 0 0 0 
P3_WC1 29,30 0 0 0 0 
P3_SALA5 16,47 2 140 90 0,121 
P3_SALA6 17,54 2 140 90 0,114 
P3_SALA7 16,98 1 70 45 0,059 
P3_SALA8 16,95 1 70 45 0,059 
P3_SALA9 16,35 1 70 45 0,061 
P3_SALA10 26,22 4 280 180 0,153 
P3_SALA11 16,70 4 280 180 0,060 
P3_SALA12 27,04 1 70 45 0,037 
P3_SALA13 10,12 0 0 0 0 
P3_SALA14 18,12 1 70 45 0,055 
P3_SALA15 65,37 10 700 450 0,153 
P3_SALA16 19,45 1 70 45 0,051 
P3_ESCADAS 21,27 0 0 0 0 
 










P4_SALA1 35,70 1 70 45 0,028 
P4_SALA2 45,01 0 0 0 0 
P4_SALA3 23,66 2 140 90 0,085 
P4_SALA4 17,54 1 70 45 0,057 
P4_ELEVA1 4,32 0 0 0 0 
P4_ELEVA2 4,32 0 0 0 0 
P4_CORREDOR1 73,53 0 0 0 0 
P4_WC1 29,30 0 0 0 0 
P4_SALA5 24,82 1 70 45 0,040 
P4_SALA6 25,44 1 70 45 0,039 
P4_SALA7 26,22 1 70 45 0,038 
P4_SALA8 16,70 1 70 45 0,060 
P4_SALA9 27,04 1 70 45 0,037 
P4_SALA10 10,12 0 0 0 0 
P4_SALA11 35,17 0 0 0 0 
P4_SALA12 37,29 1 70 45 0,027 
P4_SALA13 30,49 0 0 0 0 
P4_ESCADAS 21,27 0 0 0 0 
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ANEXO F - Potência média de consumo devidos aos equipamentos elétricos 
 
 





Potência média de 
consumo [W] 
Densidade da Potência  
[W/m2] 
P1_HALL 102,49 0 0 0 
P1_PT 45,80 0 0 0 
P1_SALA1 19,38 0 0 0 
P1_SALA2 33,09 0 0 0 
P1_ELEVA1 4,32 0 0 0 
P1_ELEVA2 4,32 0 0 0 
P1_WC1 22,25 2 Secadores de mão  4 0,18 
P1_ESCADAS 21,27 0 0 0 
P1_SALA3 22,05 1 Fotocopiadora 550 24,95 
P1_SALA4 36,18 4 Pc Portáteis 144 3,90 
P1_SALA5 13,23 0 0 0 
P1_SALA6 89,12 0 0 0 
P1_SALA7 35,69 0 0 0 
P1_SALA8 13,83 0 0 0 
P1_SALA9 28,81 0 0     0 
 





Potência média de 




P2_Sala1 35,70 0 0 0 
P2_Sala2 45,01 6 torres + 6 monitores 756 16,79 
P2_Sala3 25,79 0 0 0 
P2_Corredor1 48,99 1 fotocopiadora 550 11,23 
P2_Eleva1 4,32 0 0 0 
P2_Eleva2 4,32 0 0 0 
P2_WC1 29,30 2 secadores de mão 4 0,14 
P2_Sala4 3,55 0 0 0 
P2_Sala5 15,96 0 0 0 
P2_Sala6 34,07 6 torres + 6 monitores 756 22,19 
P2_Sala7 16,87 1 torre + 1monitor 126 7,47 
P2_Sala8 10,12 Máq. Café + Máq. Agua + Máq. 
Vending 
1469 145 
P2_Sala9 11,71 1 torre + 1monitor 126 10,76 
P2_Sala10 13,24 2 torres + 2 monitores 252 19,03 
P2_Sala11 50,94 4 torres + 4 monitores 504 9,89 
P2_Sala12 18,47 1 fotocopiadora + 1 frigorifico 872 47,22 
P2_Sala13 125,37 0 0 0 
P2_Escadas 21,27 0 0 0 
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Tabela 76  – Potência média de consumo devido aos equipamentos elétricos – Piso 3 
 








 Densidade da Potência 
[W/m2] 
P4_Sala1 35,70 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 4,85 
P4_Sala2 45,01 0 0 0 
P4_Sala3 23,66 2Pc Portáteis + 1 impressora 209 8,83 
P4_Sala4 17,54 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 9,85 
P4_Eleva1 4,32 0 0 0 
P4_Eleva2 4,32 0 0 0 
P4_Corredor1 73,53 0 0 0 
P4_WC1 29,30 2 secadores de mão 4 0,14 
P4_Sala5 24,82 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 6,97 
P4_Sala6 25,44 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 6,80 
P4_Sala7 26,22 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 6,60 
P4_Sala8 16,70 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 10,36 
P4_Sala9 27,04 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 6,40 
P4_Sala10 10,12 1 Frigorifico + 1 Máq. Café + 1 Máq. Água 1024 101,18 
P4_Sala11 35,17 0 0 0 
P4_Sala12 37,29 1 Pc Portátil + 1 impressora 173 4,64 
P4_Sala13 30,49 0 0 0 














 P3_SALA1 33,47 3 Torres + 3 monitores 378 11,30 
P3_SALA2 27,80 0 0 0 
P3_SALA3 17,33 0 0 0 
P3_SALA4 17,22 1 Torre + 1monitor 126 7,32 
P3_ELEVA1 4,32 0 0 0 
P3_ELEVA2 4,32 0 0 0 
P3_CORREDOR1 65,62 2 Fotocopiadora 1100 16,76 
P3_WC1 29,30 2 Secadores de mão 4 0,14 
P3_SALA5 16,47 2 Torres + 2 monitores 252 15,29 
P3_SALA6 17,54 2 Torres + 2 monitores 252 14,36 
P3_SALA7 16,98 1 Pc Portátil 36 2,12 
P3_SALA8 16,95 1 Pc Portátil 36 2,12 
P3_SALA9 16,35 1 torre + 1monitor 126 7,07 
P3_SALA10 26,22 4 torres + 4 monitores 504 19,22 
P3_SALA11 16,70 1 Pc Portátil 36 2,16 
P3_SALA12 27,04 1 Pc Portátil 36 1,33 
P3_SALA13 10,12 1 Frigorifico + 1 Máq. Água 672 66,42 
P3_SALA14 18,12 1 Pc Portátil 36 1,98 
P3_SALA15 65,37 4 torres + 4 monitores + 6 Pc portatil 540 8,26 
P3_SALA16 19,45 1 Pc Portátil 36 1,85 
P3_ESCADAS 21,27 0 0 0 
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Figura 138 – Ficha técnica D6M360E4A 360W 
 
